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ВВЕДЕНИЕ

Программа  «Менеджер  библиотек»  предназначена  для  управления  библиотеками  Unimod
Pro.  Библиотеки  Unimod  Pro  обеспечивают  стандартный  интерфейс  между  автоматической
разработкой и ядром модулей. 

Документ  предназначен  для  разработчиков  программного  обеспечения,  а  также  для
проектировщиков систем контроля и управления.

При работе используйте документацию следующих фирм:
TREI

«Unimod Pro. Руководство пользователя» 
«Unimod Pro. Руководство по программированию»
«Unimod Pro. Исполнительная система»
«Unimod Pro. Терминал M920L»

ПРОГРАММА МЕНЕДЖЕР БИБЛИОТЕК «LIBRARY»

Для  доступа  к  менеджеру  библиотек  требуется  загрузить  программу  Library  путем  запуска
исполняемого файла Library.exe из каталога ./Unimod Pro Solution/unimod.

В левой области окна, на вкладке «Библиотеки» находится список элементов библиотеки.
В  правой  области  отображаются  список  элементов  выбранной  библиотеки,  с  возможностью

просмотра  технических замечаний (руководство пользователя) для выбранного элемента.

Командой «Печать» из меню «Файл» можно вывести текущую информацию по библиотеке на
печать.

По  команде  «Предварительный  просмотр»  из  меню  «Файл»  можно  просмотреть
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информацию, подготовленную для печати.

Библиотека «Платформы»

Выбор библиотеки «Платформы» открывает окно настройки платформы.
В  окне  представлены:  выбор  целевой  платформы,  отображение  списка  полного  и

поддерживаемого для модулей,  мезонинов,  функций,  функциональных блоков,  а так же элементы
управления списка.

Элементы управления списка («>», «>>», «<», «<<») обеспечивают:
«>» - добавление выбранного элемента из полного списка в поддерживаемый;
«>>» - добавление всех элементов полного списка в поддерживаемый;
«<» - удаление выбранного элемента из поддерживаемого списка;
«<<» - удаление всех элементов из поддерживаемого списка.

В поле выбора указывается необходимая целевая платформа.

По нажатию кнопки «Модули» отображается полный список доступных модулей для выбранной
целевой платформы
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По нажатию кнопки «Мезонины» отображается полный  список  доступных  и  поддерживаемых
мезонинов для выбранной целевой платформы

По  нажатию  кнопки  «Функции»  отображается  полный  список  доступных  и  поддерживаемых
функций для выбранной целевой платформы
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По нажатию  кнопки  «Ф.Блоки»  отображается  полный  список  доступных  и  поддерживаемых
функциональных блоков для выбранной целевой платформы
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Библиотека «Модули»

Выбор библиотеки «Модули» открывает вкладку с перечнем модулей и комментарии.

Подробное описание используемых модулей представлено в разделе «Модули»

Библиотека «Платы В/В»

 
Выбор  библиотеки  «Платы  В/В»  открывает  вкладку  с  перечнем  плат  ввода/вывода  и

комментарии.
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Подробное описание используемых плат ввода/вывода представлено в разделе «Платы ввода/
вывода»

Библиотека «Функции»

Выбор библиотеки «Функции» открывает вкладку с перечнем функций и комментарии.
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Подробное  описание  функций  представлено  в  документе  «Unimod  Pro.  Руководство  по
программированию»

Библиотека «Функциональные блоки»

 
Выбор  библиотеки  «Функциональные  блоки»  открывает  вкладку  с  перечнем  функциональных

блоков и комментарии.

Подробное  описание  функциональных  блоков  представлено  в  документе  «Unimod  Pro.
Руководство по программированию».

Библиотека «Функции преобразования»

 
Выбор  библиотеки  «Функции  преобразования»  открывает  вкладку  с  перечнем  функции

преобразования и комментарии.
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Технические замечания

 
Просмотр  технического  замечания  для  выбранной  библиотеки  доступен  по  команде

«Техническое замечание» меню «Просмотр» или по двойному нажатию правой кнопки мыши.

МОДУЛИ

Перечень модулей

 

Наименовани
е

Код (hex) Описание

PC 0042 Мастер ПК

M841E 0040 Мастер PC/104

M911E 0041 Мастер модуль Cygnal 05

M811E 0043 Мастер модуль Cygnal 04

М827L 000C Технологический пульт оператора

M827L2_LCD 000D Технологический пульт оператора

M827L3_VFD 000E Технологический пульт оператора

M831A 1302 8 каналов аналогового ввода с универсальными входами

M831R3 0E02 8 каналов релейного вывода (переключающие контакты)

M831T 1402 8  каналов  аналогового  ввода  для  подключения
термопреобразователя  сопротивления  по  3-х  или  4-х  проводной
схеме

M831V 1602 8 каналов аналогового вывода тока (0..20mA/4..20mA)

M832C 0001 Универсальный модуль с мезонинами

M833O_S 0B02 8 изолированных каналов дискретного вывода  (1А)  со  спаренными
ключами

M835T 0107 8  каналов  ввода  температуры  от  термопреобразователей  с
мультиплексированием

M841B 0F02 Дискретный ввод/вывод

M841O 0502 16 изолированных каналов дискретного вывода (100mA)

M841R1 0C02 16 каналов релейного вывода (нормально разомкнутые контакты)

M841R2 0D02 16 каналов релейного вывода (нормально замкнутые контакты)

M842A 1702 16 изолированных каналов аналогового ввода тока

M843D 0102 16 изолированных каналов дискретного ввода

M843D_S 0202 16 изолированных каналов дискретного  ввода  с  контролем  обрыва
линии
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M843F 0402 16  изолированных  каналов  дискретного  ввода  переменного  тока
110В или 220В

M843O 0902 16 изолированных каналов дискретного вывода (1А)

M843O_S 0A02 16  изолированных  каналов  дискретного  вывода  (1А),  с  контролем
линии

M845A1 0307 16  изолированных  каналов  ввода  тока  5  /  10  /  20мА  с
мультиплексированием

M845A2 0407 16  изолированных  каналов  ввода  напряжения  мВ  (термопары)  с
мультиплексированием

M845A3 0507 16  изолированных  каналов  ввода  напряжения  5  /  10В  с
мультиплексированием

M845T 0607 16 каналов ввода температуры от термопреобразователей (4 группы
по 4 с общим питанием) с мультиплексированием

M851A 1502 4 группы каналов с общей точкой аналогового ввода тока 0-20mA/4-
20mA

M851B 1002 Дискретный ввод/вывод

M851O 0602 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим "-", 100 мА

M852B 1102 Дискретный ввод/вывод

M852O 0702 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим "+", 100 мА

M853C 0002 Универсальный модуль с юнитами

M854B 1202 Дискретный ввод/вывод

M854D 0302 4  группы  по  8  каналов  дискретного  ввода  с  общей  точкой
(полярность любая)

M854O 0802 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с  общим "-",  1А,  интел.
защита выходов

M855A 0207 32 канала (4 группы по 8 с  общей точкой) ввода тока 0-20/4-20мА с
мультиплексированием

XM841B 8F02 Дискретный ввод/вывод, взрывозащищенный

XM841O 8502 16  изолированных  каналов  дискретного  вывода  (100mA),
взрывозащищенный

XM843D 8102 16 изолированных каналов дискретного ввода, взрывозащищенный

XM843D_S 8202 16 изолированных каналов дискретного  ввода  с  контролем  обрыва
линии, взрывозащищенный

M931A 1303 8 каналов аналогового ввода с универсальными входами

M931R3 0E03 8 каналов релейного вывода (переключающие контакты)

M931T 1403 8 каналов аналогового ввода для подключения
термопреобразователя сопротивления по 3-х или 4-х проводной
схеме

M931V 1603 8 каналов аналогового вывода тока
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M932C 2303 Универсальный модуль

M932CG 2403 Универсальный модуль c поддержкой импульсного вывода

M933O_S 0B03 8  изолированных  каналов  дискретного  вывода   со  спаренными
ключами

M935T 0105 8 каналов ввода температуры с мультиплексированием

M941B 0F03 Дискретный ввод/вывод

M941O 0503 16 изолированных каналов дискретного вывода 

M941R1 0C03 16 каналов релейного вывода (нормально разомкнутые контакты)

M941R2 0D03 16 каналов релейного вывода (нормально замкнутые контакты)

M942A 2203 16 изолированных каналов аналогового ввода тока

M943D 0103 16 изолированных каналов дискретного ввода

M943D_S 0203 16 изолированных каналов дискретного  ввода  с  контролем  обрыва
линии

M943F 0403 16  изолированных  каналов  дискретного  ввода  переменного  тока
110В или 220В

M943O 0903 16 изолированных каналов дискретного вывода

M943O_S 0A03 16 изолированных каналов дискретного вывода, с контролем линии

M945A1 0305 16 изолированных каналов ввода тока с мультиплексированием

M945A2 0405 16  изолированных  каналов  ввода  напряжения  мВ  (термопары)  с
мультиплексированием

M945A3 0505 16  изолированных  каналов  ввода  напряжения  с
мультиплексированием

M945T 0605 16 каналов ввода температуры от термопреобразователей 
(4 группы по 4 канала с общим питанием) с мультиплексированием

M951A 1503 4 группы каналов с общей точкой аналогового ввода тока 

M951B 1003 Дискретный ввод/вывод

M951O 0603 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим «минусом» 

M952B 1103 Дискретный ввод/вывод

M952O 0703 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим «плюсом»

M953C 0003 Универсальный модуль

M953C01 1703 Модули с комбинированными типами каналов

M953C02 1803 Модули с комбинированными типами каналов

M953C03 1903 Модули с комбинированными типами каналов

M953C04 1A03 Модули с комбинированными типами каналов

M953C05 1B03 Модули с комбинированными типами каналов

M953C06 1C03 Модули с комбинированными типами каналов

M953C07 1D03 Модули с комбинированными типами каналов



МОДУЛИ 19

 

M953C08 1E03 Модули с комбинированными типами каналов

M953C09 1F03 Модули с комбинированными типами каналов

M953C10 2003 Модули с комбинированными типами каналов

M953C11 2103 Модули с комбинированными типами каналов

M954B 1203 Дискретный ввод/вывод

M954D 0303 4  группы  по  8  каналов  дискретного  ввода  с  общей  точкой
(полярность любая)

M954O 0803 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с  общим  «минусом»,  с
защитой выходов

M955A 0205 32  канала  (4  группы по  8  каналов  с  общей  точкой)  ввода  тока  с
мультиплексированием

W931A 2C04 8 каналов аналогового ввода с универсальными входами

W931R 2704 16 каналов релейного вывода (переключающие контакты)

W931T 2D04 8 каналов аналогового ввода для подключения
термопреобразователя сопротивления по 3-х или 4-х проводной
схеме

W931V 2F04 8 каналов аналогового вывода тока

W933O_S 2504 8  изолированных  каналов  дискретного  вывода  со  спаренными
ключами

W935T 0106 8  каналов  ввода  температуры  от  термопреобразователей  с
мультиплексированием

W941B 2804 Дискретный ввод/вывод

W941O 1F04 16 изолированных каналов дискретного вывода 

W941R1 0С04 16 каналов релейного вывода (нормально разомкнутые контакты)

W941R2 0D04 16 каналов релейного вывода (нормально замкнутые контакты)

W942A 3B04 16 изолированных каналов аналогового ввода тока

W943D 1B04 16 изолированных каналов дискретного ввода

W943D_S 1C04 16 изолированных каналов дискретного  ввода  с  контролем  обрыва
линии

W943F 1E04 16  изолированных  каналов  дискретного  ввода  переменного  тока
110В или 220В

W943O 2304 16 изолированных каналов дискретного вывода

W943O_S 2404 16 изолированных каналов дискретного вывода, с контролем линии

W945A1 0306 16 изолированных каналов ввода тока с мультиплексированием

W945A2 0406 16  изолированных  каналов  ввода  напряжения  мВ  (термопары)  с
мультиплексированием

W945A3 0506 16  изолированных  каналов  ввода  напряжения  с
мультиплексированием
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W945T 0606 16 каналов ввода температуры от термопреобразователей
(4 группы по 4 канала с общим питанием) с мультиплексированием

W951A 2E04 4 группы каналов с общей точкой аналогового ввода тока

W951B 2904 Дискретный ввод/вывод

W951O 2004 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим "минусом"

W952B 2A04 Дискретный ввод/вывод

W952O 2104 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим "плюсом"

W953C 0004 Универсальный модуль

W953C01 3004 Модули с комбинированными типами каналов

W953C02 3104 Модули с комбинированными типами каналов

W953C03 3204 Модули с комбинированными типами каналов

W953C04 3304 Модули с комбинированными типами каналов

W953C05 3404 Модули с комбинированными типами каналов

W953C06 3504 Модули с комбинированными типами каналов

W953C07 3604 Модули с комбинированными типами каналов

W953C08 3704 Модули с комбинированными типами каналов

W953C09 3804 Модули с комбинированными типами каналов

W953C10 3904 Модули с комбинированными типами каналов

W953C11 3A04 Модули с комбинированными типами каналов

W954B 2B04 Дискретный ввод/вывод

W954D 1D04 4  группы  по  8  каналов  дискретного  ввода  с  общей  точкой
(полярность любая)

W954O 2204 4  группы по  8  каналов  дискретного  вывода  с  общим  "плюсом",  с
защитой выходов

W955A 0206 32  канала  (4  группы по  8  каналов  с  общей  точкой)  ввода  тока  с
мультиплексированием

Мастер-модули

Мастер-модуль PC

Описание
Мастер-модуль  РС  (мастер-ПК)  реализован  в  формате  системной  службы  для  ОС  Windows

2000/XP. Интерфейс с  программным  обеспечением  верхнего  уровня  осуществляется  по  Ethernet
протоколу TCP/IP/UDP.

Мастер-модуль  РС  предполагает наличие  адаптера  RS-485  и  допускает подключение  до  255
интеллектуальных модулей ввода/вывода.
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Более подробное описание представлено в документе «Unimod Pro. Исполнительная система».

Мастер-модуль M841E

Описание
Вычислительная  часть  мастер-модуля  M841E  представляет  собой  промышленный  IBM  PC-

совместимый компьютер в формате PC/104 с необходимым набором периферийных устройств.
Интерфейс  с  программным  обеспечением  верхнего  уровня  осуществляется  по  Ethernet

протоколу TCP/IP/UDP. Кроме того, поддерживаются протоколы и службы: TCP/IP: FTP, TELNET
Более подробное описание представлено в документе «Unimod Pro. Исполнительная система».

Мастер-модуль M911E

Описание
На  мастер-модуле  M911E  применена  вычислительная  система  на  базе  микропроцессора  с

тактовой  частотой 100 МГц.  Отсутствие  операционной  системы  обеспечивает  стабильные
характеристики времени реакции на события и надежности функционирования. 

Мастер-модуль оснащен энергонезависимой памятью для хранения программ и данных.
Информационный  обмен  с  верхним  уровнем  осуществляется  по  физической  линии  Ethernet

(Wiznet),  а  также  по  последовательной  линии  (RS-232,  RS-485,  Bluetooth).  Интерфейс  с
нижестоящими интеллектуальными модулями M900 организуется по шине ST-BUS.

К  мастер-модулю  M911E  могут  быть  непосредственно  подключены  до  32-х  каналов  ввода/
вывода.

Более подробное описание представлено в документе «Unimod Pro. Исполнительная система».

Мастер-модуль M811E

 
Описание

Мастер-модуль  M811E  представляет  собой  промышленный  IBM-AT  совместимый  компьютер,
конструктивно  выполненный  на  отдельной  плате  в  стандарте  PC/104.  В  зависимости  от  объема
выполняемых  функций  мощность  процессора  можно  выбирать  из  следующего  ряда:  INTEL
PENTIUM, INTEL PENTIUM II CELERON , AMD Geode GX1. 

Мастер-модуль M811E поддерживает работу во внешних локальных сетях (Ethernet,  Profibus и
др.) через коммуникационный адаптер.

Модуль  М811Е  комплектуется  FLASH-диском,  SRAM-диском.  Использование  сторожевого
таймера WATCHDOG предоставляет возможность резервирования процессорной части.

Более подробное описание представлено в документе «Unimod Pro. Исполнительная система».

Технологические пульты оператора М827L, М827L2_LCD,
М827L3_VFD

Описание
Технологические  пульты оператора  М827L,  М827L2_LCD,  М827L3_VFD  поддерживает  работу

со  следующими  мастер-модулями:  M911E  (Мастер  модуль  Cygnal  05),  M811E  (Мастер  модуль
Cygnal 04), PC (Мастер ПК), M801E4 (Мастер PC/104).

Разработка проекта для технологического пульта оператора осуществляется с  помощью среды
разработки «VisiDesk для TREI-5B-05», версии 2.0.0.0.

Загрузку  проекта  в  технологический  пульт  оператора  осуществляет  Unimod  Pro.  Путь  файлу
проекта  устанавливается  в  Unimod  Pro  в  параметрах  технологического  пульта  оператора.  После
определения пути к файлу проекта,  Unimod Pro конвертирует этот проект для  открытия  доступа  к
переменным.  Доступ  к  переменным  проекта  технологического  пульта  оператора  в  Unimod  Pro
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осуществляется через модульную структуру.
Обмен  с  технологическим  пультом  оператора  осуществляется  посредством  чтения  /  записи

переменных соответствующего типа, при этом тип переменной Unimod Pro должен соответствовать
типу переменной в проекте VisiDesk:

Аварийные сообщения (аларм)
Переменная ОЗУ, тип “байт”
Переменная ОЗУ, тип” число”
Переменная ОЗУ, тип “строка”

Модули ввода/вывода

Модуль аналогового ввода M831A

Описание
Модуль М831А содержит 8 каналов аналогового ввода с универсальными входами.

Для модуля М831А в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

UAI_0_5mA UAI_5mA UAI_10mA UAI_0_20mA UAI_4_20mA

UAI_0_19mV UAI_19mV UAI_0_78mV UAI_78mV UAI_0_1V

UAI_0_5V UAI_5V UAI_0_10V UAI_10V UTC_A1

UTC_A2 UTC_A3 UTC_B UTC_E UTC_J

UTC_K UTC_L UTC_N UTC_S UTC_T

UAR_100Om UAR_200Om UAR_500Om UTR_21 UTR_23

UTR_50M UTR_50MA UTR_50P UTR_50PA UTR_50PB

UTR_50PBA UTR_50PT UTR_50PTA UTR_100M UTR_100MA

UTR_100N UTR_100P UTR_100PA UTR_100PB UTR_100PBA

UTR_100PT UTR_100PTA

Каналы
8 каналов - аналоговый вход 

Модуль релейного вывода M831R3

Описание
Модуль М831R3 содержит 8 каналов релейного вывода (переключающие контакты).

Для модуля М831R3 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

URO_110_10_DT URO_110_10_DTC URO_220_05_DT URO_220_05_DTC
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Каналы
8 каналов - булевский выход

Модуль аналогового ввода M831T

Описание
Модуль  М831Т  содержит 8  каналов  аналогового  ввода  для  подключения  термопреобразователя
сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме.

Для модуля М831Т в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

UT3_21 UT3_23 UT3_50M UT3_50MA UT3_50P

UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA UT3_100M UT3_100MA

UT3_100N UT3_100P UT3_100PA UT3_100PB UT3_100PBA

UT4_21 UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P

UT4_50PA UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UR3_100Om

UR3_200Om UR3_500Om UR4_200Om UR4_500Om UR4_100Om

Каналы
8 каналов - аналоговый вход 

Модуль аналогового вывода M831V

Описание
Модуль М831V содержит 8 каналов аналогового вывода тока

Для модуля М831V в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового вывода:

UAO_E_0_20mA UAO_E_4_20mA

Каналы
8 каналов - аналоговый выход  

Универсальный модуль ввода/вывода M832С

Описание
Универсальный модуль с мезонинами М832С поддерживает работу с изменяемыми типами
каналов

Для модуля М832С в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

M2CI_DI_12 M2CI_DI_24 M2CI_DI_24_C M2DI_110 M2DI_220
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M2DI_12 M2DI_12_I M2DI_24 M2DI_24_I M2DI_24_C

M2DO_20 M2DO_20_С M2DO_01 M4AI_0_20mA M4AI_4_20mA

M4CI_DI_12_N M4CI_DI_12_P M4CI_DI_24_N M4CI_DI_24_P M4DI_12_N

M4DI_12_NI M4DI_12_P M4DI_12_PI M4DI_24_N M4DI_24_NI

M4DI_24_P M4DI_24_PI M4DO_01_N M4DO_01_NQ M4DO_01_P

M4DO_01_PQ M4DO_10_NL M4DO_05_NLD MAI_0_10V MAI_0_1V

MAI_0_20mA MAI_0_5mA MAI_0_5V MAI_4_20mA MAI_5mA

MAI_5V MAI_10mA MAI_10V MAI_0_19mV MAI_0_78mV

MAI_78mV MAI_19mV MAO_E_4_20mA MAO_E_0_20mA MAR_100Om

MAR_200Om MAR_500Om MCNT_12_D3 MCNT_12_F3 MCNT_12_P3

MCNT_12_T3 MCNT_24_D3 MCNT_24_F3 MCNT_24_P3 MCNT_24_T3

MDO_05_S MR3_100Om MR3_200Om MR3_500Om MR4_100Om

MR4_200Om MR4_500Om MSTB_16D MSTB_16O MSTB_32D

MSTB_32O MT3_100M MT3_100MA MT3_100N MT3_100P

MT3_100PA MT3_100PB MT3_100PBA MT3_21 MT3_23

MT3_50M MT3_50MA MT3_50P MT3_50PA MT3_50PB

MT3_50PBA MT4_100M MT4_100MA MT4_100N MT4_100P

MT4_100PA MT4_100PB MT4_100PBA MT4_100PT MT4_100PTA

MT4_21 MT4_23 MT4_50M MT4_50MA MT4_50P

MT4_50PA MT4_50PB MT4_50PBA MT4_50PT MT4_50PTA

MTC_A1 MTC_A2 MTC_A3 MTC_B MTC_E

MTC_J MTC_K MTC_L MTC_N MTC_S

MTC_T MTR_21 MTR_23 MTR_50M MTR_50MA

MTR_50P MTR_50PA MTR_50PB MTR_50PBA MTR_50PT

MTR_50PTA MTR_100M MTR_100MA MTR_100N MTR_100P

MTR_100PA MTR_100PB MTR_100PBA MTR_100PT MTR_100PTA

Каналы
Для  универсального  модуля  М832С  количество  каналов  определяется  типом  подключаемых

плат ввода/вывода

Модуль дискретного вывода M833O_S

Описание
Модуль  М833O_S  содержит  8  изолированных  каналов  дискретного  вывода  со  спаренными
ключами.
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Для модуля М833O_S в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

UDO_10_S UDO_10_SEx

Каналы
8 каналов - булевский выход  

Модуль аналогового ввода M835T

Описание
Модуль М835Т содержит 8 каналов ввода температуры.

Для модуля М835Т в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода: 

UR3_100Om_M UR3_200Om_M UR3_500Om_M UR4_100Om_M UR4_200Om_M

UR4_500Om_M UT3_100M_M UT3_100MA_M UT3_100N_M UT3_100P_M

UT3_100PA_M UT3_21_M UT3_23_M UT3_50M_M UT3_50MA_M

UT3_50P_M UT3_50PA_M UT4_100M_M UT4_100MA_M UT4_100N_M

UT4_100P_M UT4_100PA_M UT4_100PB_M UT4_100PBA_M UT4_21_M

UT4_23_M UT4_50M_M UT4_50MA_M UT4_50P_M UT4_50PA_M

UT4_50PB_M UT4_50PBA_M

Каналы
8 каналов - аналоговый вход 

Модуль дискретного ввода/вывода M841B

Описание
Модуль  М841B  содержит  8  изолированных  каналов  дискретного  вывода,  клеммы  (1A...4D)  и  8
изолированных каналов дискретного ввода, клеммы (5A...8D)

Для модуля М841B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

Дискретного ввода:

U2DI_12_I U2DI_12_Ex U2DI_12_IEx U2DI_24 U2DI_24_I

U2DI_24_C U2DI_24_CEx U2DI_24_Ex U2DI_24_IC U2DI_24_ICEx

U2DI_24_IEx U2CI_DI_12 U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C

Каналы
8 каналов - булевский выход 
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Модуль дискретного вывода M841O

Описание
Модуль М841О содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода

Для модуля М841О в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

Каналы
16 каналов - булевский выход 

Модуль дискретного вывода M841R1

Модуль М841R1 содержит 16 каналов релейного вывода (нормально разомкнутые контакты)

Для модуля М841R1 в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2RO_110_10_NO U2RO_110_10_NOC U2RO_110_50_NO

U2RO_220_05_NO U2RO_220_05_NOC U2RO_220_50_NO

Каналы
16 каналов - булевский выход 

Модуль дискретного вывода M841R2

Описание
Модуль М841R2 содержит 16 каналов релейного вывода (нормально замкнутые контакты)

Для модуля М841R2 в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2RO_110_10_NC U2RO_110_10_NCC U2RO_220_05_NC U2RO_220_05_NCC

Каналы
16 каналов - булевский выход 

Модуль дискретного ввода M843D

Описание
Модуль М843D содержит 16 изолированных каналов дискретного ввода

Для модуля М843D в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U2DI_12 U2DI_12_I U2DI_12_Ex U2DI_12_IEx U2CI_DI_12

U2DI_24 U2DI_24_I U2DI_24_Ex U2DI_24_IEx U2CI_DI_24

Каналы
16 каналов - булевский вход 
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Модуль дискретного ввода M842A

Описание
Модуль М842А содержит 16 изолированных каналов аналогового ввода тока

Для модуля М842А в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U2AI_0_20mA U2AI_4_20mA

Каналы
16 каналов - аналоговый вход 

Модуль дискретного ввода M843D_S

Описание
Модуль М843D_S содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода с контролем линии

Для модуля М843D_S в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C U2DI_24 U2DI_24_ICEx U2DI_24_CEx

U2DI_24_C U2DI_24_IC U2DI_24_Ex U2DI_24_I U2DI_24_IEx

Каналы
16 каналов - булевский вход 

Модуль дискретного ввода M843F

Описание
Модуль М843F содержит 16 изолированных каналов дискретного ввода постоянного/переменного
тока 110В или 220В

Для модуля М843F в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U2DI_110 U2DI_220

Каналы
16 каналов - булевский вход 

Модуль дискретного ввода M843O

Описание
Модуль М843O содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода 

Для модуля М843O в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2DO_10 U2DO_10_Ex



Help of library28

 

Каналы
16 каналов - булевский выход 

Модуль дискретного ввода M843O_S

Описание
Модуль М843O_S содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода с контролем линии

Для модуля М843O_S в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2DO_10_С U2DO_10_СEx

Каналы
16 каналов - булевский выход 

Модуль аналогового ввода M845A1

Описание
Модуль М845A1 содержит 16 изолированных каналов аналогового ввода тока

Для модуля М845A1 в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U2AI_0_20mA_M U2AI_0_5mA_M U2AI_10mA_M U2AI_4_20mA_M U2AI_5mA_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход 

Модуль аналогового ввода M845A2

Описание
Модуль М845A2 содержит 16 изолированных каналов ввода напряжения мВ (термопары)

Для модуля М845A2 в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U2AI_0_19mV_M U2AI_0_78mV_M U2AI_19mV_M U2AI_78mV_M U2AR_100Om_M

U2AR_200Om_M U2AR_500Om_M U2TC_A1_M U2TC_A2_M U2TC_A3_M

U2TC_B_M U2TC_E_M U2TC_J_M U2TC_K_M U2TC_L_M

U2TC_N_M U2TC_S_M U2TC_T_M U2TR_100M_M U2TR_100MA_M

U2TR_100N_M U2TR_100P_M U2TR_100PA_M U2TR_100PB_M U2TR_100PBA_M

U2TR_21_M U2TR_23_M U2TR_50M_M U2TR_50MA_M U2TR_50P_M

U2TR_50PA_M U2TR_50PB_M U2TR_50PBA_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход 
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Модуль аналогового ввода M845A3

Описание
Модуль М845A3 содержит 16 изолированных каналов аналогового ввода напряжения 

Для модуля М845A3 в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U2AI_0_10V_M U2AI_0_5V_M U2AI_10V_M U2AI_5V_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход 

Модуль аналогового ввода M845T

 
Описание
Модуль М845Т содержит 16 каналов ввода температуры от термопреобразователей (4 группы по 4
канала с общим питанием).

Для модуля М845Т в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U2T4_100M_M U2T4_100MA_M U2T4_21_M

U2T4_50M_M U2T4_50MA_M U2T4_23_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход 

Модуль аналогового ввода M851A

Описание
Модуль М851A содержит 4 группы по 8 каналов с общей точкой аналогового ввода тока

Для модуля М851A в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U4AI_0_20mA U4AI_4_20mA

Каналы
32 канала - аналоговый вход 

Модуль дискретного ввода/вывода M851B

Описание
Модуль М851B содержит 2 группы по 8 каналов дискретного вывода с  общим «минусом»,  клеммы
(1A...4D) и 2 группы по 8 каналов дискретного ввода с  общей точкой (полярность любая),  клеммы
(5A...8D)
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Для модуля М851B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_N

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_N

U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_P

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
16 Булевский выход
17 Булевский вход
18 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход

Модуль дискретного вывода  M851O

Описание
Модуль М851O содержит 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим «минусом»

Для модуля М851O в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
32 Булевский выход

Модуль дискретного ввода/вывода M852B

Описание
Модуль М852B содержит 2 группы по 8 каналов дискретного вывода с  общим «плюсом», клеммы
(1A...4D) и 2 группы по 8 каналов дискретного ввода с  общей точкой (полярность любая),  клеммы
(5A...8D)

Для модуля М852B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U4DO_01_P U4DO_01_P U4DO_01_PQ U4DO_01_PQA



МОДУЛИ 31

 

Дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_N

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_N

U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_P

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
16 Булевский выход
17 Булевский вход
18 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход

Модуль дискретного ввода/вывода M852O

Описание
Модуль М852O содержит 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим «плюсом»

Для модуля М852O в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U4DO_01_P U4DO_01_PA U4DO_01_PQ U4DO_01_PQA

Каналы
32 канала - булевский выход 

Универсальный модуль ввода/вывода M853С

Описание
Универсальный модуль с юнитами М853С поддерживает работу с изменяемыми типами каналов

Для модуля М853С в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

U2CI_DI_12 U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C U2DI_110 U2DI_220

U2DI_12 U2DI_12_Ex U2DI_12_I U2DI_12_IEx U2DI_24

U2DI_24_I U2DI_24_C U2DI_24_CEx U2DI_24_Ex U2DI_24_IC

U2DI_24_ICEx U2DI_24_IEx U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

U2DO_10 U2DO_10_С U2DO_10_СEx U2DO_10_Ex U2RO_110_10_NC

U2RO_110_10_NCC U2RO_110_10_N
O

U2RO_110_10_NOC U2RO_110_50_NO U2RO_220_05_NC

U2RO_220_05_NCC U2RO_220_05_N U2RO_220_05_NOC U2RO_220_50_NO URO_110_10_DT



Help of library32

 

O

URO_110_10_DTC URO_220_05_DT URO_220_05_DTC U2SWD U2SWDR

U4SWS U4SWSR USWD U4AI_0_20mA U4AI_4_20mA

U4CI_DI_12_N U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_N U4CI_DI_24_P U4DI_12_N

U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4DI_24_N U4DI_24_NI

U4DI_24_P U4DI_24_PI U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ

U4DO_01_NQA U4DO_01_P U4DO_01_PA U4DO_01_PQ U4DO_01_PQA

U4DO_10_NL U4DO_10_NLD UAI_0_10V UAI_0_1V UAI_0_20mA

UAI_0_5mA UAI_0_5V UAI_4_20mA UAI_5mA UAI_5V

UAI_10mA UAI_10V UAI_0_19mV UAI_0_78mV UAI_19mV

UAI_78mV UAO_E_0_20mA UAO_E_4_20mA UAR_100Om UAR_200Om

UAR_500Om UDO_10_S UDO_10_SEx UDO_110VAC UDO_220VAC

UR3_100Om UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om

UR4_500Om U920L URO_110_10_DT URO_110_10_DTC URO_220_05_DT

URO_220_05_DTC UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P

UT3_100PA UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23

UT3_50M UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB

UT3_50PBA UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P

UT4_100PA UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA

UT4_21 UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P

UT4_50PA UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA

UTC_A1 UTC_A2 UTC_A3 UTC_B UTC_E

UTC_J UTC_K UTC_L UTC_N UTC_S

UTC_T UTR_21 UTR_23 UTR_50M UTR_50MA

UTR_50P UTR_50PA UTR_50PB UTR_50PBA UTR_50PT

UTR_50PTA UTR_100M UTR_100MA UTR_100N UTR_100P

UTR_100PA UTR_100PB UTR_100PBA UTR_100PT UTR_100PTA

Каналы
Для  универсального  модуля  М853С  количество  каналов  определяется  типом  подключаемых

плат ввода/вывода

Модуль дискретного ввода/вывода M854B

Описание
Модуль  М854B  содержит  2  группы  по  8  каналов  дискретного  вывода  с  общим  «минусом»,  с
интеллектуальной защитой выходов, клеммы (1A...4D) и 2 группы по 8 каналов дискретного ввода
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с общей точкой (полярность любая), клеммы (5A...8D)

Для модуля М854B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U4DO_10_NL U4DO_10_NLD

Дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_N

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_N

U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_P

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
16 Булевский выход
17 Булевский вход
18 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход

Модуль дискретного ввода M854D

Описание
Модуль М854D содержит 4 группы по  8  каналов  дискретного  ввода  с  общей  точкой  (полярность
любая)

Для модуля М854D в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_P

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_P

U4CI_DI_12_N U4CI_DI_24_N

Каналы
32 канала - булевский вход 

Модуль дискретного вывода M854O

Описание
Модуль  М854O  содержит  4  группы  по  8  каналов  дискретного  вывода  с  общим  «минусом»  с
интеллектуальной защитой выходов

Для модуля М854O в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:
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U4DO_10_NL U4DO_10_NLD

Каналы
32 канала - булевский выход 

Модуль дискретного ввода M855A

Описание
Модуль М855A содержит 4 группы по 8 каналов с общей точкой аналогового ввода тока

Для модуля М855A в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U4AI_0_20mA_M U4AI_4_20mA_M

Каналы
32 канала - аналоговый вход 

Модуль дискретного ввода/вывода XM841B

Описание
Модуль  XМ841B  содержит 8  изолированных  каналов  дискретного  вывода,  клеммы (1A...4D)  и  8
изолированных каналов дискретного ввода, клеммы (5A...8D), взрывозащищенный

Для модуля XМ841B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

Дискретного ввода:

U2DI_12_I U2DI_12_Ex U2DI_12_IEx U2DI_24 U2DI_24_I

U2DI_24_C U2DI_24_CEx U2DI_24_Ex U2DI_24_IC U2DI_24_ICEx

U2DI_24_IEx U2CI_DI_12 U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C

Модуль дискретного вывода XM841O

Описание
Модуль XМ841О содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода, взрывозащищенный

Для модуля XМ841О в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

Каналы
16 каналов - булевский выход 
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Модуль дискретного ввода XM843D

Описание
Модуль XМ843D содержит 16 изолированных каналов дискретного ввода, взрывозащищенный

Для модуля XМ843D в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U2DI_12 U2DI_12_I U2DI_12_Ex U2DI_12_IEx U2CI_DI_12

U2DI_24 U2DI_24_I U2DI_24_Ex U2DI_24_IEx U2CI_DI_24

Каналы
16 каналов - булевский вход 

Модуль дискретного ввода XM843D_S

Описание
Модуль XМ843D_S содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода с контролем линии,
взрывозащищенный

Для модуля XМ843D_S в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C U2DI_24 U2DI_24_ICEx U2DI_24_CEx

U2DI_24_C U2DI_24_IC U2DI_24_Ex U2DI_24_I U2DI_24_IEx

Каналы
16 каналов - булевский вход 

Модуль аналогового ввода М931А

Описание
Модуль М931А содержит 8 каналов аналогового ввода с универсальными входами.

Для модуля М931А в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

UAI_0_5mA UAI_5mA UAI_10mA UAI_0_20mA UAI_4_20mA

UAI_0_19mV UAI_19mV UAI_0_78mV UAI_78mV UAI_0_1V

UAI_0_5V UAI_5V UAI_0_10V UAI_10V UTC_A1

UTC_A2 UTC_A3 UTC_B UTC_E UTC_J

UTC_K UTC_L UTC_N UTC_S UTC_T

UAR_100Om UAR_200Om UAR_500Om UTR_21 UTR_23

UTR_50M UTR_50MA UTR_50P UTR_50PA UTR_50PB

UTR_50PBA UTR_50PT UTR_50PTA UTR_100M UTR_100MA
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UTR_100N UTR_100P UTR_100PA UTR_100PB UTR_100PBA

UTR_100PT UTR_100PTA

Каналы
8 каналов - аналоговый вход 

Модуль релейного вывода М931R3

Описание
Модуль М931R3 содержит 8 каналов релейного вывода (переключающие контакты).

Для модуля М931R3 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

URO_110_10_DT URO_110_10_DTC URO_220_05_DT URO_220_05_DTC

Каналы
8 каналов - булевский выход

Модуль аналогового ввода М931Т

Описание
Модуль  М931Т  содержит 8  каналов  аналогового  ввода  для  подключения  термопреобразователя
сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме.

Для модуля М931Т в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

UT3_21 UT3_23 UT3_50M UT3_50MA UT3_50P

UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA UT3_100M UT3_100MA

UT3_100N UT3_100P UT3_100PA UT3_100PB UT3_100PBA

UT4_21 UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P

UT4_50PA UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UR3_100Om

UR3_200Om UR3_500Om UR4_200Om UR4_500Om UR4_100Om

Каналы
8 каналов - аналоговый вход 

Модуль аналогового вывода М931V

Описание
Модуль М931V содержит 8 каналов аналогового вывода тока
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Для модуля М931V в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового вывода:

UAO_E_0_20mA UAO_E_4_20mA

Каналы
8 каналов - аналоговый выход 

Модуль универсальный М932С

Описание
Модуль М932С аналог модуля М935С отличается конструктивными особенностями:  металлический
корпус и панельки для сменных юнитов.

Модуль универсальный  с каналами ШИМ М932СG

Описание
Модуль М932СG поддерживает работу со всеми каналами, что и модуль М932С. Дополнительно к
этому поддерживает работу с каналами импульсного вывода U4DO-G.

Модуль дискретного вывода М933O_S

Описание
Модуль  М933O_S  содержит  8  изолированных  каналов  дискретного  вывода  со
спаренными ключами.

Для  модуля  М933O_S  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

UDO_10_S UDO_10_SEx

Каналы
8 каналов - булевский выход 

Модуль аналогового ввода М935Т

Описание
Модуль М935Т содержит 8 каналов ввода температуры.

Для модуля М935Т в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода: 

UR3_100Om_M UR3_200Om_M UR3_500Om_M UR4_100Om_M UR4_200Om_M

UR4_500Om_M UT3_100M_M UT3_100MA_M UT3_100N_M UT3_100P_M

UT3_100PA_M UT3_21_M UT3_23_M UT3_50M_M UT3_50MA_M

UT3_50P_M UT3_50PA_M UT4_100M_M UT4_100MA_M UT4_100N_M

UT4_100P_M UT4_100PA_M UT4_100PB_M UT4_100PBA_M UT4_21_M

UT4_23_M UT4_50M_M UT4_50MA_M UT4_50P_M UT4_50PA_M
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UT4_50PB_M UT4_50PBA_M

Каналы
8 каналов - аналоговый выход 

Модуль аналогового ввода с встроенным HART модемом М941A

Описание
Модуль М941A содержит 16 мультиплексированных каналов аналогового ввода,  клеммы (1A...8B)
а также канал HART, мультиплексируемый на любой из 16 каналов аналогового ввода. 

Для модуля М941A в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового вывода:

U2AI_4_20mA

Каналы
16 каналов Аналоговый вход с возможностью организации HART канала

Модуль дискретного ввода/вывода М941B

Описание
Модуль  М941B  содержит  8  изолированных  каналов  дискретного  вывода,  клеммы  (1A...4D)  и  8
изолированных каналов дискретного ввода, клеммы (5A...8D)

Для модуля М941B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

Дискретного ввода:

U2DI_12_I U2DI_12_Ex U2DI_12_IEx U2DI_24 U2DI_24_I

U2DI_24_C U2DI_24_CEx U2DI_24_Ex U2DI_24_IC U2DI_24_ICEx

U2DI_24_IEx U2CI_DI_12 U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
8 Булевский выход
9 Булевский вход
10 Булевский вход
. . .
16 Булевский вход

Модуль дискретного вывода М941О

 
Описание
Модуль М941О содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода
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Для модуля М941О в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

Каналы
16 каналов - булевский выход 

Модуль дискретного вывода М941R1

Описание
Модуль М941R1 содержит 16 каналов релейного вывода (нормально разомкнутые контакты)

Для модуля М941R1 в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2RO_110_10_NO U2RO_110_10_NOC U2RO_110_50_NO

U2RO_220_05_NO U2RO_220_05_NOC U2RO_220_50_NO

Каналы
16 каналов - булевский выход 

Модуль дискретного вывода М941R2

Описание
Модуль М941R2 содержит 16 каналов релейного вывода (нормально замкнутые контакты)

Для модуля М941R2 в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2RO_110_10_NC U2RO_110_10_NCC U2RO_220_05_NC U2RO_220_05_NCC

Каналы
16 каналов - булевский выход 

Модуль дискретного вывода М942А

Описание
Модуль М942A содержит 16 изолированных каналов аналогового ввода тока

Для модуля М942A в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2AI_0_20mA U2AI_4_20mA

Каналы
16 каналов - аналоговый вход 
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Модуль дискретного ввода М943D

Описание
Модуль М943D содержит 16 изолированных каналов дискретного ввода

Для модуля М943D в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U2DI_12 U2DI_12_I U2DI_12_Ex U2DI_12_IEx U2CI_DI_12

U2DI_24 U2DI_24_I U2DI_24_Ex U2DI_24_IEx U2CI_DI_24

Каналы
16 каналов - булевский вход

Модуль дискретного ввода М943D_S

Описание
Модуль М943D_S содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода с контролем линии

Для модуля М943D_S в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C U2DI_24 U2DI_24_ICEx U2DI_24_CEx

U2DI_24_C U2DI_24_IC U2DI_24_Ex U2DI_24_I U2DI_24_IEx

Каналы
16 каналов - булевский вход

Модуль дискретного ввода М943F

Описание
Модуль М943F содержит 16 изолированных каналов дискретного ввода постоянного/переменного
тока 110В или 220В

Для модуля М943F в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U2DI_110 U2DI_220

Каналы
16 каналов - булевский вход

Модуль дискретного вывода М943O

Описание
Модуль М943O содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода 

Для модуля М943O в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:
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U2DO_10 U2DO_10_Ex

Каналы
16 каналов - булевский выход

Модуль дискретного вывода М943O_S

Описание
Модуль М943O_S содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода с контролем линии

Для модуля М943O_S в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U2DO_10_С U2DO_10_СEx

Каналы
16 каналов - булевский выход

Модуль аналогового ввода М945A1

Описание
Модуль М945A1 содержит 16 изолированных каналов аналогового ввода тока

Для модуля М945A1 в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U2AI_0_20mA_M U2AI_0_5mA_M U2AI_10mA_M U2AI_4_20mA_M U2AI_5mA_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход

Модуль аналогового ввода М945A2

Описание
Модуль М945A2 содержит 16 изолированных каналов ввода напряжения мВ (термопары)

Для модуля М945A2 в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U2AI_0_19mV_M U2AI_0_78mV_M U2AI_19mV_M U2AI_78mV_M U2AR_100Om_M

U2AR_200Om_M U2AR_500Om_M U2TC_A1_M U2TC_A2_M U2TC_A3_M

U2TC_B_M U2TC_E_M U2TC_J_M U2TC_K_M U2TC_L_M

U2TC_N_M U2TC_S_M U2TC_T_M U2TR_100M_M U2TR_100MA_M

U2TR_100N_M U2TR_100P_M U2TR_100PA_M U2TR_100PB_M U2TR_100PBA_M

U2TR_21_M U2TR_23_M U2TR_50M_M U2TR_50MA_M U2TR_50P_M

U2TR_50PA_M U2TR_50PB_M U2TR_50PBA_M
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Каналы
16 каналов - аналоговый вход

Модуль аналогового ввода М945A3

Описание
Модуль М945A3 содержит 16 изолированных каналов аналогового ввода напряжения 

Для модуля М945A3 в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U2AI_0_10V_M U2AI_0_5V_M U2AI_10V_M U2AI_5V_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход

Модуль аналогового ввода М945Т

Описание
Модуль М945Т содержит 16 каналов ввода температуры от термопреобразователей (4 группы по 4
канала с общим питанием).

Для модуля М945Т в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U2T4_100M_M U2T4_100MA_M U2T4_21_M

U2T4_50M_M U2T4_50MA_M U2T4_23_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход

Модуль аналогового ввода М951A

Описание
Модуль М951A содержит 4 группы по 8 каналов с общей точкой аналогового ввода тока

Для модуля М951A в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U4AI_0_20mA U4AI_4_20mA

Каналы
32 канала - аналоговый вход

Модуль дискретного ввода/вывода М951B

Описание
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Модуль М951B содержит 2 группы по 8 каналов дискретного вывода с  общим «минусом»,  клеммы
(1A...4D) и 2 группы по 8 каналов дискретного ввода с  общей точкой (полярность любая),  клеммы
(5A...8D)

Для модуля М951B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_N

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_N

U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_P

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
16 Булевский выход
17 Булевский вход
18 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход

Модуль дискретного вывода М951O

Описание
Модуль М951O содержит 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим «минусом»

Для модуля М951O в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Каналы
32 канала - булевский выход

Модуль дискретного ввода/вывода М952B

Описание
Модуль М952B содержит 2 группы по 8 каналов дискретного вывода с  общим «плюсом», клеммы
(1A...4D) и 2 группы по 8 каналов дискретного ввода с  общей точкой (полярность любая),  клеммы
(5A...8D)

Для модуля М952B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:
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U4DO_01_P U4DO_01_P U4DO_01_PQ U4DO_01_PQA

Дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_N

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_N

U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_P

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
16 Булевский выход
17 Булевский вход
18 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход

Модуль дискретного вывода М952O

Описание
Модуль М952O содержит 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим «плюсом»

Для модуля М952O в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U4DO_01_P U4DO_01_PA U4DO_01_PQ U4DO_01_PQA

Каналы
32 канала - булевский выход

Универсальный модуль ввода/вывода М953С

Описание
Универсальный модуль М953С поддерживает работу с изменяемыми типами каналов
 
Для модуля М953С в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

U2CI_DI_12 U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C U2DI_110 U2DI_220

U2DI_12 U2DI_12_Ex U2DI_12_I U2DI_12_IEx U2DI_24

U2DI_24_I U2DI_24_C U2DI_24_CEx U2DI_24_Ex U2DI_24_IC

U2DI_24_ICEx U2DI_24_IEx U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

U2DO_10 U2DO_10_С U2DO_10_СEx U2DO_10_Ex U2RO_110_10_NC

U2RO_110_10_NCC U2RO_110_10_NO U2RO_110_10_NO
C

U2RO_110_50_NO U2RO_220_05_NC
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U2RO_220_05_NCC U2RO_220_05_NO U2RO_220_05_NO
C

U2RO_220_50_NO URO_110_10_DT

URO_110_10_DTC URO_220_05_DT URO_220_05_DTC U2SWD U2SWDR

U4SWS U4SWSR USWD U4AI_0_20mA U4AI_4_20mA

U4CI_DI_12_N U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_N U4CI_DI_24_P U4DI_12_N

U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4DI_24_N U4DI_24_NI

U4DI_24_P U4DI_24_PI U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ

U4DO_01_NQA U4DO_01_P U4DO_01_PA U4DO_01_PQ U4DO_01_PQA

U4DO_10_NL U4DO_10_NLD UAI_0_10V UAI_0_1V UAI_0_20mA

UAI_0_5mA UAI_0_5V UAI_4_20mA UAI_5mA UAI_5V

UAI_10mA UAI_10V UAI_0_19mV UAI_0_78mV UAI_19mV

UAI_78mV UAO_E_0_20mA UAO_E_4_20mA UAR_100Om UAR_200Om

UAR_500Om UDO_10_S UDO_10_SEx UDO_110VAC UDO_220VAC

UR3_100Om UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om

UR4_500Om U920L URO_110_10_DT URO_110_10_DTC URO_220_05_DT

URO_220_05_DTC UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P

UT3_100PA UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23

UT3_50M UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB

UT3_50PBA UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P

UT4_100PA UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA

UT4_21 UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P

UT4_50PA UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA

UTC_A1 UTC_A2 UTC_A3 UTC_B UTC_E

UTC_J UTC_K UTC_L UTC_N UTC_S

UTC_T UTR_21 UTR_23 UTR_50M UTR_50MA

UTR_50P UTR_50PA UTR_50PB UTR_50PBA UTR_50PT

UTR_50PTA UTR_100M UTR_100MA UTR_100N UTR_100P

UTR_100PA UTR_100PB UTR_100PBA UTR_100PT UTR_100PTA

Каналы
Для  универсального  модуля  М953С  количество  каналов  определяется  типом  подключаемых

плат ввода/вывода

Модуль с комбинированными типами каналов М953С01

 
Описание
Модуль М953С01 содержит: 
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4 канала аналогового ввода тока, клеммы (1А...1D)
12 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (2A...4D) 
16 каналов дискретного ввода с общим «плюсом», клеммы (5A...8D)

Для модуля М953С01 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода

U4AI_0_20mA U4AI_4_20mA

Дискретного вывода

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Дискретного ввода

U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_P

U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_P

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
. . .
4 Аналоговый вход
5 Булевский выход
6 Булевский выход
. . .
15 Булевский выход
16 Булевский вход
17 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход

Модуль с комбинированными типами каналов М953С02

 
Описание
Модуль М953С02 содержит: 

8 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (1A...2D)
6 каналов универсального аналогового ввода, клеммы (3А...8D)

Для модуля М953С02 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Аналогового ввода

UAI_0_10V UAI_0_1V UAI_0_20mA UAI_0_5mA UAI_0_5V

UAI_4_20mA UAI_5mA UAI_5V UAI_10mA UAI_10V
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UAI_0_19mV UAI_0_78mV UAI_19mV UAI_78mV UAR_100Om

UAR_200Om UAR_500Om UTC_A1 UTC_A2 UTC_A3

UTC_B UTC_E UTC_J UTC_K UTC_L

UTC_N UTC_S UTC_T UTR_21 UTR_23

UTR_50M UTR_50MA UTR_50P UTR_50PA UTR_50PB

UTR_50PBA UTR_50PT UTR_50PTA UTR_100M UTR_100MA

UTR_100N UTR_100P UTR_100PA UTR_100PB UTR_100PBA

UTR_100PT UTR_100PTA

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
8 Булевский выход
9 Аналоговый вход
10 Аналоговый вход
. . .
14 Аналоговый вход

Модуль с комбинированными типами каналов М953С03

Описание
Модуль М953С03 содержит: 

8 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (1A...2D)
6 каналов аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4, клеммы (3А...8D)

Для модуля М953С03 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UT4_21

UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P UT4_50PA

UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA UR3_100Om

UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om UR4_500Om

UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P UT3_100PA

UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23 UT3_50M

UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA

Каналы
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1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
8 Булевский выход
9 Аналоговый вход
10 Аналоговый вход
. . .
14 Аналоговый вход

Модуль с комбинированными типами каналов М953С04

Описание
Модуль М953С04 содержит: 

4 канала аналогового ввода тока с общей точкой, клеммы (1А...1D)
2 канала универсального аналогового ввода, клеммы (2A...3D)
2 канала аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4, клеммы (4A...5D)
8 каналов дискретного ввода с общим «плюсом», клеммы (6A...7D)
4 канала дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (8A...8D)

Для модуля М953С04 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода тока с общей точкой

U4AI_4_20mA U4AI_0_20mA

Универсального аналогового ввода

UAI_0_10V UAI_0_1V UAI_0_20mA UAI_0_5mA UAI_0_5V

UAI_4_20mA UAI_5mA UAI_5V UAI_10mA UAI_10V

UAI_0_19mV UAI_0_78mV UAI_19mV UAI_78mV UAR_100Om

UAR_200Om UAR_500Om UTC_A1 UTC_A2 UTC_A3

UTC_B UTC_E UTC_J UTC_K UTC_L

UTC_N UTC_S UTC_T UTR_21 UTR_23

UTR_50M UTR_50MA UTR_50P UTR_50PA UTR_50PB

UTR_50PBA UTR_50PT UTR_50PTA UTR_100M UTR_100MA

UTR_100N UTR_100P UTR_100PA UTR_100PB UTR_100PBA

UTR_100PT UTR_100PTA

Аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UT4_21

UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P UT4_50PA

UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA UR3_100Om
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UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om UR4_500Om

UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P UT3_100PA

UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23 UT3_50M

UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA

Дискретного ввода

U4DI_24_P U4CI_DI_24_P

Дискретного вывода

U4DO_01_N

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
. . .
8 Аналоговый вход
9 Булевский вход
10 Булевский вход
. . .
16 Булевский вход
17 Булевский выход
18 Булевский выход
. . .
20 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов М953С05

Описание
Модуль М953С05 содержит: 

4 канала аналогового ввода тока с общей точкой, клеммы (1А...1D)
2 канала аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4, клеммы (2A...3D)
20 канала дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (4A...8D)

Для модуля М953С05 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода тока с общей точкой

U4AI_4_20mA U4AI_0_20mA

Аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UT4_21

UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P UT4_50PA

UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA UR3_100Om
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UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om UR4_500Om

UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P UT3_100PA

UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23 UT3_50M

UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA

Дискретного вывода

U4DO_01_N

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
. . .
6 Аналоговый вход
7 Булевский выход
8 Булевский выход
. . .
26 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов М953С06

Описание
Модуль М953С06 содержит: 

28 каналов аналогового ввода тока с общей точкой, клеммы (1А...7D)
4 канала дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (8A...8D)

Для модуля М953С06 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода тока с общей точкой

U4AI_4_20mA U4AI_0_20mA

Дискретного вывода

U4DO_01_N

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
. . .
28 Аналоговый вход
29 Булевский выход
30 Булевский выход
. . .
32 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов М953С07

Описание
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Модуль М953С07 содержит: 
4 канала аналогового ввода тока, клеммы (1А...4D)
1 канал аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4, клеммы (5A...5D)
2 канала дискретного ввода постоянного тока, клеммы (6A...6D)
2 канала аналогового вывода тока (пассивные), клеммы (7A...8D)

Для модуля М953С07 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода

UAI_0_5mA UAI_4_20mA

Аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UT4_21

UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P UT4_50PA

UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA UR3_100Om

UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om UR4_500Om

UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P UT3_100PA

UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23 UT3_50M

UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA

Дискретного ввода:

U2DI_12_I U2DI_12_Ex U2DI_12_IEx U2DI_24 U2DI_24_I

U2DI_24_C U2DI_24_CEx U2DI_24_Ex U2DI_24_IC U2DI_24_ICEx

U2DI_24_IEx U2CI_DI_12 U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C

Аналогового вывода тока: 

UAO_E_0_20mA UAO_E_4_20mA

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
3 Аналоговый вход
4 Аналоговый вход
5 Аналоговый вход
6 Булевский вход
7 Булевский вход
8 Аналоговый выход
9 Аналоговый выход

Модуль с комбинированными типами каналов М953С08

Описание
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Модуль М953С08 содержит: 
24 канала дискретного ввода постоянного тока с общим «плюсом», клеммы (1A...6D)
8 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (7A...8D)

Для модуля М953С08 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

   Дискретного ввода постоянного тока с общим «плюсом»:

U4DI_24_P

   Дискретного вывода с общим  «минусом» 0,1 А 

U4DO_01_N

Каналы
1 Булевский вход
2 Булевский вход
…
24 Булевский вход
25 Булевский выход
26 Булевский выход
…
32 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов М953С09

Описание
Модуль М953С09 содержит: 

8 каналов аналогового ввода тока с общей точкой, клеммы (1А...2D)
16 каналов дискретного ввода постоянного тока с общим «плюсом», клеммы (3A...6D)
8 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (7A...8D)

Для модуля М953С09 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

   каналы дискретного ввода постоянного тока с общим «плюсом»

U4DI-24-P

   каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А 

U4DO-01-N

Каналы
1 Булевский вход
2 Булевский вход
…
24 Булевский вход
25 Булевский выход
26 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов М953С10

Описание
Модуль М953С10 содержит: 

2 канала универсального аналогового ввода, клеммы (1A...2D)
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8 каналов дискретного ввода с общим «плюсом», клеммы (3A...4D)
8 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (5A...6D)
4 канала релейного вывода, клеммы (7A...8D)

Для модуля М953С10 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

  каналы универсального аналогового ввода 

UAI-0-5mA UAI-0-20mA UAI-4-20mA UAI-5mA UAI-10mA

UAI-0-19mV UAI-0-78mV UAI-19mV UAI-78mV UAI-0-5V

UAI-0-10V UAI-5V UAI-10V

UAR_100Om UAR_200Om UAR_500Om

UTC_A1 UTC_A2 UTC_A3 UTC_B UTC_E

UTC_J UTC_K UTC_L UTC_N UTC_S

UTC_T

UTR_21 UTR_23 UTR_50M UTR_50MA UTR_50R

UTR_50PA UTR_50PB UTR_50PBA UTR_50PT UTR_50PTA

UTR_100M UTR_100MA UTR_100N UTR_100P UTR_100PA

UTR_100PB UTR_100PBA UTR_100PT UTR_100PTA

   каналы дискретного ввода с общим «плюсом» 

U4DI-24-P

   каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А 

U4DO-01-N

   каналы релейного вывода

U2RO-220-50-NO

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
3 Булевский вход
4 Булевский вход
…
10 Булевский вход
11 Булевский выход
12 Булевский выход
…
18 Булевский выход 
19  Булевский выход
…
22 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов М953С11

Описание
Модуль М953С11 содержит: 

16 каналов аналогового ввода тока с общей точкой, клеммы (1А...4D)
4 канала аналогового вывода тока (пассивные), клеммы (5A...8D)

Для модуля М953С11 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:
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Аналогового ввода тока с общей точкой

U4AI_4_20mA U4AI_0_20mA

Аналогового вывода тока: 

UAO_E_0_20mA UAO_E_4_20mA

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
…
16 Аналоговый вход
17 Аналоговый выход
18 Аналоговый выход
…
20 Аналоговый выход 

Модуль дискретного ввода/вывода М954B

 
Описание
Модуль  М954B  содержит  2  группы  по  8  каналов  дискретного  вывода  с  общим  «минусом»,  с
интеллектуальной защитой выходов, клеммы (1A...4D) и 2 группы по 8 каналов дискретного ввода
с общей точкой (полярность любая), клеммы (5A...8D)

Для модуля М954B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U4DO_10_NL U4DO_10_NLD

Дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_N

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_N

U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_P

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
16 Булевский выход
17 Булевский вход
18 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход
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Модуль дискретного ввода М954D

 
Описание
Модуль М954D содержит 4 группы по  8  каналов  дискретного  ввода  с  общей  точкой  (полярность
любая)

Для модуля М954D в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_P

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_P

U4CI_DI_12_N U4CI_DI_24_N

Каналы
1 Булевский вход
2 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход

Модуль дискретного вывода М954O

Описание
Модуль  М954O  содержит  4  группы  по  8  каналов  дискретного  вывода  с  общим  «минусом»  с
интеллектуальной защитой выходов

Для модуля М954O в Unimod Pro доступен следующий набор плат дискретного вывода:

U4DO_10_NL U4DO_10_NLD

Каналы
32 канала - булевский выход

Модуль аналогового ввода М955A

Описание
Модуль М955A содержит 4 группы по 8 каналов с общей точкой аналогового ввода тока

Для модуля М955A в Unimod Pro доступен следующий набор плат аналогового ввода:

U4AI_0_20mA_M U4AI_4_20mA_M

Каналы
32 канала - аналоговый вход
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Модули расширения

Модуль аналогового ввода W931А

Описание
Модуль расширения W931А содержит 8 каналов аналогового ввода с универсальными входами.

Для  модуля  расширения  W931А  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  аналогового
ввода:

UAI_0_5mA UAI_5mA UAI_10mA UAI_0_20mA UAI_4_20mA

UAI_0_19mV UAI_19mV UAI_0_78mV UAI_78mV UAI_0_1V

UAI_0_5V UAI_5V UAI_0_10V UAI_10V UTC_A1

UTC_A2 UTC_A3 UTC_B UTC_E UTC_J

UTC_K UTC_L UTC_N UTC_S UTC_T

UAR_100Om UAR_200Om UAR_500Om UTR_50M UTR_50MA

UTR_50P UTR_50PA UTR_50PB UTR_50PBA UTR_50PT

UTR_50PTA UTR_21 UTR_23 UTR_100M UTR_100MA

UTR_100N UTR_100P UTR_100PA UTR_100PB UTR_100PBA

UTR_100PT UTR_100PTA

Каналы
8 каналов - аналоговый вход 

Модуль релейного вывода W931R3

Описание
Модуль расширения W931R3 содержит 8 каналов релейного вывода (переключающие контакты).

Для  модуля  расширения  W931R3  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

URO_110_10_DT URO_110_10_DTC URO_220_05_DT URO_220_05_DTC

Каналы
8 каналов - булевский выход
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Модуль аналогового ввода W931Т

Описание
Модуль  расширения  W931Т  содержит  8  каналов  аналогового  ввода  для  подключения  
термопреобразователя сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме.

Для  модуля  расширения  W931Т  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  аналогового
ввода:

UT3_21 UT3_23 UT3_50M UT3_50MA UT3_50P

UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA UT3_100M UT3_100MA

UT3_100N UT3_100P UT3_100PA UT3_100PB UT3_100PBA

UT4_21 UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P

UT4_50PA UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UR3_100Om

UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om UR4_500Om

Каналы
8 каналов - аналоговый вход

Модуль аналогового вывода W931V

Описание
Модуль расширения W931V содержит 8 каналов аналогового вывода тока

Для  модуля  расширения  W931V  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  аналогового
вывода:

UAO_E_0_20mA UAO_E_4_20mA

Каналы
8 каналов - аналоговый выход

Модуль дискретного вывода W933O_S

Описание
Модуль  расширения  W933O_S  содержит  8  изолированных  каналов  дискретного  вывода  со
спаренными ключами.

Для  модуля  расширения  W933O_S  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:
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UDO_10_S UDO_10_SEx

Каналы
8 каналов - булевский выход

Модуль аналогового ввода W935Т

Описание
Модуль расширения W935Т содержит 8 каналов ввода температуры.

Для  модуля  расширения  W935Т  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  аналогового
ввода:

UR3_100Om_M UR3_200Om_M UR3_500Om_M UR4_100Om_M UR4_200Om_M

UR4_500Om_M UT3_100M_M UT3_100MA_M UT3_100N_M UT3_100P_M

UT3_100PA_M UT3_21_M UT3_23_M UT3_50M_M UT3_50MA_M

UT3_50P_M UT3_50PA_M UT4_100M_M UT4_100MA_M UT4_100N_M

UT4_100P_M UT4_100PA_M UT4_100PB_M UT4_100PBA_M UT4_21_M

UT4_23_M UT4_50M_M UT4_50MA_M UT4_50P_M UT4_50PA_M

UT4_50PB_M UT4_50PBA_M

Каналы
8 каналов - аналоговый вход

Модуль дискретного ввода/вывода W941B

Описание
Модуль  расширения  W941B  содержит  8  изолированных  каналов  дискретного  вывода,  клеммы
(1A...4D) и 8 изолированных каналов дискретного ввода, клеммы (5A...8D)

Для модуля расширения W941B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

Дискретного ввода:

U2DI_12_I U2DI_12_Ex U2DI_12_IEx U2DI_24 U2DI_24_I

U2DI_24_C U2DI_24_CEx U2DI_24_Ex U2DI_24_IC U2DI_24_ICEx

U2DI_24_IEx U2CI_DI_12 U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C

Каналы
1 Булевский выход
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2 Булевский выход
. . .
8 Булевский выход
9 Булевский вход
10 Булевский вход
. . .
16 Булевский вход

Модуль дискретного вывода W941О

Описание
Модуль расширения W941О содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода

Для  модуля  расширения  W941О  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

Каналы
16 каналов - булевский выход

Модуль дискретного вывода W941R1

Описание
Модуль расширения W941R1 содержит 16 каналов релейного вывода (нормально разомкнутые
контакты)

Для  модуля  расширения  W941R1  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

U2RO_110_10_NO U2RO_110_10_NOC U2RO_110_50_NO

U2RO_220_05_NO U2RO_220_05_NOC U2RO_220_50_NO

Каналы
16 каналов - булевский выход

Модуль дискретного вывода W941R2

Описание
Модуль расширения W941R2 содержит 16 каналов релейного вывода (нормально замкнутые
контакты)

Для  модуля  расширения  W941R2  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

U2RO_110_10_NC U2RO_110_10_NCC U2RO_220_05_NC U2RO_220_05_NCC
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Каналы
16 каналов - булевский выход

Модуль дискретного вывода W942A

Описание
Модуль расширения W942A содержит 16 каналов релейного вывода (нормально замкнутые
контакты)

Для  модуля  расширения  W942A  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

U2AI_0_20mA U2AI_4_20mA

Каналы
16 каналов – аналоговый  вход

Модуль дискретного ввода W943D

Описание
Модуль расширения W943D содержит 16 изолированных каналов дискретного ввода

Для  модуля  расширения  W943D  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
ввода:

U2DI_12 U2DI_12_I U2DI_12_Ex U2DI_12_IEx U2CI_DI_12

U2DI_24 U2DI_24_I U2DI_24_Ex U2DI_24_IEx U2CI_DI_24

Каналы
16 каналов - булевский вход

Модуль дискретного ввода W943D_S

Описание
Модуль расширения W943D_S содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода с
контролем линии

Для  модуля  расширения  W943D_S  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

U2DI_24_C U2DI_24_IC U2DI_24_CEx U2DI_24_ICEx U2CI_DI_24

U2CI_DI_24_C U2DI_24 U2DI_24_Ex U2DI_24_I U2DI_24_IEx

Каналы
16 каналов - булевский вход
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Модуль дискретного ввода W943F

Описание
Модуль расширения W943F содержит 16 изолированных каналов дискретного ввода переменного
тока 110В или 220В.

Для  модуля  расширения  W943F  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
ввода:

U2DI_110 U2DI_220

Каналы
16 каналов - булевский вход

Модуль дискретного вывода W943O

Описание
Модуль расширения W943O содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода

Для  модуля  расширения  W943O  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

U2DO_10 U2DO_10_Ex

Каналы
16 каналов - булевский выход

Модуль дискретного вывода W943O_S

Описание
Модуль расширения W943O_S содержит 16 изолированных каналов дискретного вывода с
контролем линии

Для  модуля  расширения  W943O_S  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

U2DO_10_С U2DO_10_СEx

Каналы
16 каналов - булевский выход

Модуль аналогового ввода W945A1

Описание
Модуль расширения W945A1 содержит 16 изолированных каналов ввода тока
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Для  модуля  расширения  W945A1  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  аналогового
ввода:

U2AI_0_20mA_M U2AI_0_5mA_M U2AI_10mA_M U2AI_4_20mA_M U2AI_5mA_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход

Модуль аналогового ввода W945A2

Описание
Модуль расширения W945A2 содержит 16 изолированных каналов ввода напряжения мВ
(термопары)

Для  модуля  расширения  W945A2  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  аналогового
ввода:

U2AI_0_19mV_M U2AI_0_78mV_M U2AI_19mV_M U2AI_78mV_M U2AR_100Om_M

U2AR_200Om_M U2AR_500Om_M U2TC_A1_M U2TC_A2_M U2TC_A3_M

U2TC_B_M U2TC_E_M U2TC_J_M U2TC_K_M U2TC_L_M

U2TC_N_M U2TC_S_M U2TC_T_M U2TR_100M_M U2TR_100MA_M

U2TR_100N_M U2TR_100P_M U2TR_100PA_M U2TR_100PB_M U2TR_100PBA_M

U2TR_21_M U2TR_23_M U2TR_50M_M U2TR_50MA_M U2TR_50P_M

U2TR_50PA_M U2TR_50PB_M U2TR_50PBA_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход

Модуль аналогового ввода W945A3

Описание
Модуль расширения W945A3 содержит 16 изолированных каналов ввода напряжения

Для  модуля  расширения  W945A3  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  аналогового
ввода:

U2AI_0_10V_M U2AI_0_5V_M U2AI_10V_M U2AI_5V_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход
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Модуль аналогового ввода W945Т

Описание
Модуль расширения W945Т содержит 16 каналов ввода температуры от термопреобразователей (4
группы по 4 канала с общим питанием).

Для  модуля  расширения  W945Т  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  аналогового
ввода:

U2T4_100M_M U2T4_100MA_M U2T4_21_M

U2T4_50M_M U2T4_50MA_M U2T4_23_M

Каналы
16 каналов - аналоговый вход

Модуль аналогового ввода W951A

Описание
Модуль расширения W951A содержит 4 группы по 8 каналов с общей точкой аналогового ввода
тока

Для  модуля  расширения  W951A  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  аналогового
ввода:

U4AI_0_20mA U4AI_4_20mA

Каналы
32 канала - аналоговый вход

Модуль дискретного ввода/вывода W951B

Описание
Модуль  расширения  W951B  содержит  2  группы  по  8  каналов  дискретного  вывода  с  общим
«минусом»,  клеммы  (1A...4D)  и  2  группы  по  8  каналов  дискретного  ввода  с  общей  точкой
(полярность любая), клеммы (5A...8D)

Для модуля расширения W951B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_N

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_N

U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_P
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Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
16 Булевский выход
17 Булевский вход
18 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход

Модуль дискретного вывода W951O

Описание
Модуль расширения W951O содержит 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим
«минусом»

Для  модуля  расширения  W951O  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Каналы
32 канала - булевский выход

Модуль дискретного ввода/вывода W952B

Описание
Модуль  расширения  W952B  содержит  2  группы  по  8  каналов  дискретного  вывода  с  общим
«плюсом»,  клеммы  (1A...4D)  и  2  группы  по  8  каналов  дискретного  ввода  с  общей  точкой
(полярность любая), клеммы (5A...8D)

Для модуля расширения W952B в Unimod Pr o доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U4DO_01_P U4DO_01_P U4DO_01_PQ U4DO_01_PQA

Дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_N

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_N

U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_P

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
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16 Булевский выход 16
17 Булевский вход 1
18 Булевский вход 2
. . .
32 Булевский вход 16

Модуль дискретного вывода W952O

Описание
Модуль расширения W952O содержит 4 группы по 8 каналов дискретного вывода с общим
«плюсом»

Для модуля расширения W952O в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

U4DO_01_P U4DO_01_PA U4DO_01_PQ U4DO_01_PQA

Каналы
32 канала - булевский выход

Универсальный модуль ввода/вывода W953С

Описание
Универсальный модуль расширения W953С поддерживает работу с изменяемыми типами каналов

Для модуля расширения W953С в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

U2CI_DI_12 U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C U2DI_110 U2DI_220

U2DI_12 U2DI_12_Ex U2DI_12_I U2DI_12_IEx U2DI_24

U2DI_24_I U2DI_24_C U2DI_24_CEx U2DI_24_Ex U2DI_24_IC

U2DI_24_ICEx U2DI_24_IEx U2DO_01 U2DO_01_A U2DO_01_Ex

U2DO_10 U2DO_10_С U2DO_10_СEx U2DO_10_Ex U2RO_110_10_N
C

U2RO_110_10_NCC U2RO_110_10_NO U2RO_110_10_NOC U2RO_110_50_NO U2RO_220_05_N
C

U2RO_220_05_NCC U2RO_220_05_NO U2RO_220_05_NOC U2RO_220_50_NO URO_110_10_DT

URO_110_10_DTC URO_220_05_DT URO_220_05_DTC U2SWD U2SWDR

U4SWS U4SWSR USWD U4AI_0_20mA U4AI_4_20mA

U4CI_DI_12_N U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_N U4CI_DI_24_P U4DI_12_N

U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4DI_24_N U4DI_24_NI

U4DI_24_P U4DI_24_PI U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ

U4DO_01_NQA U4DO_01_P U4DO_01_PA U4DO_01_PQ U4DO_01_PQA
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U4DO_10_NL U4DO_10_NLD UAI_0_10V UAI_0_1V UAI_0_20mA

UAI_0_5mA UAI_0_5V UAI_4_20mA UAI_5mA UAI_5V

UAI_10mA UAI_10V UAI_0_19mV UAI_0_78mV UAI_19mV

UAI_78mV UAO_E_0_20mA UAO_E_4_20mA UAR_100Om UAR_200Om

UAR_500Om UDO_10_S UDO_10_SEx UDO_110VAC UDO_220VAC

UR3_100Om UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om

UR4_500Om U920L URO_110_10_DT URO_110_10_DTC URO_220_05_DT

URO_220_05_DTC UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P

UT3_100PA UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23

UT3_50M UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB

UT3_50PBA UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P

UT4_100PA UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA

UT4_21 UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P

UT4_50PA UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA

UTC_A1 UTC_A2 UTC_A3 UTC_B UTC_E

UTC_J UTC_K UTC_L UTC_N UTC_S

UTC_T UTR_21 UTR_23 UTR_50M UTR_50MA

UTR_50P UTR_50PA UTR_50PB UTR_50PBA UTR_50PT

UTR_50PTA UTR_100M UTR_100MA UTR_100N UTR_100P

UTR_100PA UTR_100PB UTR_100PBA UTR_100PT UTR_100PTA

Каналы
Для  универсального  модуля  расширения  W953С  количество  каналов  определяется  типом

подключаемых плат ввода/вывода

Модуль с комбинированными типами каналов W953С01

 
Описание
Модуль расширения W953С01 содержит: 

4 канала аналогового ввода тока, клеммы (1А...1D)
12 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (2A...4D) 
16 каналов дискретного ввода с общим «плюсом», клеммы (5A...8D)

Для модуля расширения W953С01 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода

U4AI_0_20mA U4AI_4_20mA

Дискретного вывода
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U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Дискретного ввода

U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_P

U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_P

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
. . .
4 Аналоговый вход
5 Булевский выход
6 Булевский выход
. . .
15 Булевский выход
16 Булевский вход
17 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход

Модуль с комбинированными типами каналов W953С02

Описание
Модуль расширения W953С02 содержит: 

8 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (1A...2D)
6 каналов универсального аналогового ввода, клеммы (3А...8D)

Для модуля расширения W953С02 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Аналогового ввода

UAI_0_10V UAI_0_1V UAI_0_20mA UAI_0_5mA UAI_0_5V

UAI_4_20mA UAI_5mA UAI_5V UAI_10mA UAI_10V

UAI_0_19mV UAI_0_78mV UAI_19mV UAI_78mV UAR_100Om

UAR_200Om UAR_500Om UTC_A1 UTC_A2 UTC_A3

UTC_B UTC_E UTC_J UTC_K UTC_L

UTC_N UTC_S UTC_T UTR_21 UTR_23

UTR_50M UTR_50MA UTR_50P UTR_50PA UTR_50PB

UTR_50PBA UTR_50PT UTR_50PTA UTR_100M UTR_100MA

UTR_100N UTR_100P UTR_100PA UTR_100PB UTR_100PBA

UTR_100PT UTR_100PTA
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Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
8 Булевский выход
9 Аналоговый вход
10 Аналоговый вход
. . .
14 Аналоговый вход

Модуль с комбинированными типами каналов W953С03

Описание
Модуль расширения W953С03 содержит: 

8 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (1A...2D)
6 каналов аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4, клеммы (3А...8D)

Для модуля расширения W953С03 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода

U4DO_01_N U4DO_01_NA U4DO_01_NQ U4DO_01_NQA

Аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UT4_21

UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P UT4_50PA

UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA UR3_100Om

UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om UR4_500Om

UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P UT3_100PA

UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23 UT3_50M

UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
8 Булевский выход
9 Аналоговый вход
10 Аналоговый вход
. . .
14 Аналоговый вход
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Модуль с комбинированными типами каналов W953С04

Описание
Модуль расширения W953С04 содержит: 

4 канала аналогового ввода тока с общей точкой, клеммы (1А...1D)
2 канала универсального аналогового ввода, клеммы (2A...3D)
2 канала аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4, клеммы (4A...5D)
8 каналов дискретного ввода с общим «плюсом», клеммы (6A...7D)
4 канала дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (8A...8D)

Для модуля расширения W953С04 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода тока с общей точкой

U4AI_4_20mA U4AI_0_20mA

Универсального аналогового ввода

UAI_0_10V UAI_0_1V UAI_0_20mA UAI_0_5mA UAI_0_5V

UAI_4_20mA UAI_5mA UAI_5V UAI_10mA UAI_10V

UAI_0_19mV UAI_0_78mV UAI_19mV UAI_78mV UAR_100Om

UAR_200Om UAR_500Om UTC_A1 UTC_A2 UTC_A3

UTC_B UTC_E UTC_J UTC_K UTC_L

UTC_N UTC_S UTC_T UTR_21 UTR_23

UTR_50M UTR_50MA UTR_50P UTR_50PA UTR_50PB

UTR_50PBA UTR_50PT UTR_50PTA UTR_100M UTR_100MA

UTR_100N UTR_100P UTR_100PA UTR_100PB UTR_100PBA

UTR_100PT UTR_100PTA

Аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UT4_21

UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P UT4_50PA

UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA UR3_100Om

UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om UR4_500Om

UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P UT3_100PA

UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23 UT3_50M

UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA

Дискретного ввода

U4DI_24_P U4CI_DI_24_P
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Дискретного вывода

U4DO_01_N

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
. . .
8 Аналоговый вход
9 Булевский вход
10 Булевский вход
. . .
16 Булевский вход
17 Булевский выход
18 Булевский выход
. . .
20 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов W953С05

Описание
Модуль расширения W953С05 содержит: 

4 канала аналогового ввода тока с общей точкой, клеммы (1А...1D)
2 канала аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4, клеммы (2A...3D)
20 канала дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (4A...8D)

Для модуля расширения W953С05 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода тока с общей точкой

U4AI_4_20mA U4AI_0_20mA

Аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UT4_21

UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P UT4_50PA

UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA UR3_100Om

UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om UR4_500Om

UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P UT3_100PA

UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23 UT3_50M

UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA

Дискретного вывода

U4DO_01_N

Каналы
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1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
. . .
6 Аналоговый вход
7 Булевский выход
8 Булевский выход
. . .
26 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов W953С06

Описание
Модуль расширения W953С06 содержит: 

28 каналов аналогового ввода тока с общей точкой, клеммы (1А...7D)
4 канала дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (8A...8D)

Для модуля расширения W953С06 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода тока с общей точкой

U4AI_4_20mA U4AI_0_20mA

Дискретного вывода

U4DO_01_N

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
. . .
28 Аналоговый вход
29 Булевский выход
30 Булевский выход
. . .
32 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов W953С07

 
Описание
Модуль расширения W953С07 содержит: 

4 канала аналогового ввода тока, клеммы (1А...4D)
1 канал аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4, клеммы (5A...5D)
2 канала дискретного ввода постоянного тока, клеммы (6A...6D)
2 канала аналогового вывода тока (пассивные), клеммы (7A...8D)

Для модуля расширения W953С07 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода

UAI_0_5mA UAI_4_20mA
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Аналогового ввода термопреобразователя сопротивления T4

UT4_100M UT4_100MA UT4_100N UT4_100P UT4_100PA

UT4_100PB UT4_100PBA UT4_100PT UT4_100PTA UT4_21

UT4_23 UT4_50M UT4_50MA UT4_50P UT4_50PA

UT4_50PB UT4_50PBA UT4_50PT UT4_50PTA UR3_100Om

UR3_200Om UR3_500Om UR4_100Om UR4_200Om UR4_500Om

UT3_100M UT3_100MA UT3_100N UT3_100P UT3_100PA

UT3_100PB UT3_100PBA UT3_21 UT3_23 UT3_50M

UT3_50MA UT3_50P UT3_50PA UT3_50PB UT3_50PBA

Дискретного ввода:

U2DI_12_I U2DI_12_Ex U2DI_12_IEx U2DI_24 U2DI_24_I

U2DI_24_C U2DI_24_CEx U2DI_24_Ex U2DI_24_IC U2DI_24_ICEx

U2DI_24_IEx U2CI_DI_12 U2CI_DI_24 U2CI_DI_24_C

Аналогового вывода тока: 

UAO_E_0_20mA UAO_E_4_20mA

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
3 Аналоговый вход
4 Аналоговый вход
5 Аналоговый вход
6 Булевский вход
7 Булевский вход
8 Аналоговый выход
9 Аналоговый выход

Модуль с комбинированными типами каналов W953С08

Описание
Модуль расширения W953С08 содержит: 

24 канала дискретного ввода постоянного тока с общим «плюсом», клеммы (1A...6D)
8 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (7A...8D)

Для модуля расширения W953С08 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

   Дискретного ввода постоянного тока с общим «плюсом»:

U4DI_24_P

   Дискретного вывода с общим  «минусом» 0,1 А 
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U4DO_01_N

Каналы
1 Булевский вход
2 Булевский вход
…
24 Булевский вход
25 Булевский выход
26 Булевский выход
…
32 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов W953С09

Описание
Модуль расширения W953С09 содержит: 

8 каналов аналогового ввода тока с общей точкой, клеммы (1А...2D)
16 каналов дискретного ввода постоянного тока с общим «плюсом», клеммы (3A...6D)
8 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (7A...8D)

Для модуля расширения W953С09 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

   каналы аналогового ввода тока с общей точкой

U4AI-4-20mA U4AI-0-20mA

   каналы дискретного ввода постоянного тока с общим «плюсом»

U4DI-24-P

   каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А 

U4DO-01-N

   каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А 

DO-01-N

Каналы
1 Булевский вход
2 Булевский вход
…
24 Булевский вход
25 Булевский выход
26 Булевский выход
…
32 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов W953С10

Описание
Модуль расширения W953С10 содержит: 

2 канала универсального аналогового ввода, клеммы (1A...2D)
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8 каналов дискретного ввода с общим «плюсом», клеммы (3A...4D)
8 каналов дискретного вывода с общим «минусом», клеммы (5A...6D)
4 канала релейного вывода, клеммы (7A...8D)

Для модуля расширения W953С10 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

  каналы универсального аналогового ввода 

UAI-0-5mA UAI-0-20mA UAI-4-20mA UAI-5mA UAI-10mA

UAI-0-19mV UAI-0-78mV UAI-19mV UAI-78mV UAI-0-5V

UAI-0-10V UAI-5V UAI-10V

UAR_100Om UAR_200Om UAR_500Om

UTC_A1 UTC_A2 UTC_A3 UTC_B UTC_E

UTC_J UTC_K UTC_L UTC_N UTC_S

UTC_T

UTR_21 UTR_23 UTR_50M UTR_50MA UTR_50R

UTR_50PA UTR_50PB UTR_50PBA UTR_50PT UTR_50PTA

UTR_100M UTR_100MA UTR_100N UTR_100P UTR_100PA

UTR_100PB UTR_100PBA UTR_100PT UTR_100PTA

   каналы дискретного ввода с общим «плюсом» 

U4DI-24-P

   каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А 

U4DO-01-N

   каналы релейного вывода

U2RO-220-50-NO

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
3 Булевский вход
4 Булевский вход
…
10 Булевский вход
11 Булевский выход
12 Булевский выход
…
18 Булевский выход 
19 Булевский выход
…
22 Булевский выход

Модуль с комбинированными типами каналов W953С11

Описание
Модуль расширения W953С11 содержит: 

16 каналов аналогового ввода тока с общей точкой, клеммы (1А...4D)
4 канала аналогового вывода тока (пассивные), клеммы (5A...8D)
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Для модуля расширения W953С11 в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Аналогового ввода тока с общей точкой

U4AI_4_20mA U4AI_0_20mA

Аналогового вывода тока: 

UAO_E_0_20mA UAO_E_4_20mA

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
…
16 Аналоговый вход
17 Аналоговый выход
18 Аналоговый выход
…
20 Аналоговый выход 

Модуль дискретного ввода/вывода W954B

Описание
Модуль  расширения  W954B  содержит  2  группы  по  8  каналов  дискретного  вывода  с  общим
«минусом»,  c  интеллектуальной  защитой  выходов,  клеммы  (1A...4D)  и  2  группы  по  8  каналов
дискретного ввода с общей точкой (полярность любая), клеммы (5A...8D)

Для модуля расширения W954B в Unimod Pro доступен следующий набор плат:

Дискретного вывода:

U4DO_10_NL U4DO_10_NLD

Дискретного ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_N

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_N

U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_P

Каналы
1 Булевский выход
2 Булевский выход
. . .
16 Булевский выход
17 Булевский вход
18 Булевский вход
. . .
32 Булевский вход
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Модуль дискретного ввода W954D

Описание
Модуль расширения W954D содержит 4 группы по 8 каналов дискретного  ввода  с  общей  точкой
(полярность любая)

Для  модуля  расширения  W954D  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
ввода:

U4DI_12_N U4DI_12_NI U4DI_12_P U4DI_12_PI U4CI_DI_12_N

U4DI_24_N U4DI_24_NI U4DI_24_P U4DI_24_PI U4CI_DI_24_N

U4CI_DI_12_P U4CI_DI_24_P

Каналы
32 канала - булевский вход

Модуль дискретного вывода W954O

Описание
Модуль  расширения  W954O  содержит  4  группы  по  8  каналов  дискретного  вывода  с  общим
«минусом», с интеллектуальной защитой выходов

Для  модуля  расширения  W954O  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  дискретного
вывода:

U4DO_10_NL U4DO_10_NLD

Каналы
32 канала - булевский выход

Модуль аналогового ввода W955A

Описание
Модуль расширения W955A содержит 4 группы по 8 каналов с общей точкой аналогового ввода
тока

Для  модуля  расширения  W955A  в  Unimod  Pro  доступен  следующий  набор  плат  аналогового
ввода:

U4AI_0_20mA_M U4AI_4_20mA_M

Каналы
32 канала - аналоговый вход
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Модули для M921E

E931A

Вариант 1:

8 изолированных каналов аналогового ввода с универсальными

входами AI-0-5mA, AI-0-20mA, AI-4-20mA, AI-5mA, AI-10mA,

AI-0-19mV,AI-0-78mV, AI-19mV, AI-78mV,

AI-0-5V, AI-0-10V, AI-5V, AI-10V

 

Вариант 2:

8 изолированных каналов аналогового ввода сопротивления с

внешним задатчиком тока AR-100Om, AR-200Om, AR-500Om

 

Вариант 3:

8 изолированных каналов ввода температуры с помощью термопар

TC-S, TC-B, TC-J, TC-T, TC-E, TC-K, TC-N, TC-L,

TC-A–1, TC-A–2, TC-A–3

 

Вариант 4:

8 изолированных каналов ввода температуры с помощью

термопреобразователей сопротивления с внешним задатчиком тока:

TR-50P, TR-100P, TR-50PT, TR-100PT, TR-50PА, TR-100PА,

TR-50PTА, TR-100PTА, TR-50PB, TR-100PВ, TR-50PBА, TR-100PВА,

TR-50М, TR-100М, TR-50МА, TR-100МА, TR-100N, TR-21, TR-23

 

Возможна комбинация из разных вариантов

E931R3

8 каналов релейного вывода (переключающие контакты) RO-110-

10-DTC, RO-110-10-DT, RO-220-05-DTC, RO-220-05-DT

E931T

Вариант 1:

8 каналов аналогового ввода для подключения
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термопреобразователя сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме

T3, T4

 

Вариант 2:

8 каналов аналогового ввода сопротивления по 3-х или 4-х проводной

схеме R3, R4

 

Возможна комбинация из разных вариантов

E931V

8 каналов аналогового вывода тока AO-E-0-20mA (0...20 мА), AO-E-4-

20mA (4...20 мА)

E933O_S

8 изолированных каналов дискретного вывода (2 А) с

самодиагностикой исправности DO-20-S (для работы в цепях

блокировки и защит)

E941B

8 изолированных каналов

дискретного вывода (100 мА) DO-01, клеммы (1A...4D),

8 изолированных каналов дискретного/импульсного ввода, клеммы

(5A...8D)

Тип каналов дискретного ввода: DI-12, DI-24, DI-24-C

Тип каналов импульсного ввода: CI-DI-12, CI-DI-24

Каналы дискретного и импульсного ввода могут быть в любой

комбинации (группы, кратные 2 каналам, настраивается программно)

E941O

16 изолированных каналов дискретного вывода (100 мА) DO-01

E941R1

16 каналов релейного вывода (нормально разомкнутые контакты)

RO-110-10-NOC, RO-110-10-NO, RO-110-50-NO, RO-220-05-NOC,

RO-220-05-NO, RO-220-50-NO
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E941R2

16 каналов релейного вывода (нормально замкнутые контакты)

RO-110-10-NCC, RO-110-10-NC, RO-220-05-NCC, RO-220-05-NC

E943D

16 изолированных каналов дискретного/импульсного ввода

Тип каналов дискретного ввода: DI-12, DI-24

Тип каналов импульсного ввода: CI-DI-12, CI-DI-24

Каналы дискретного и импульсного ввода могут быть в любой

комбинации (группы, кратные 2 каналам, настраивается

программно)

E943D_S

16 изолированных каналов дискретного ввода с контролем обрыва

линии DI-24-C

E943F

16 изолированных каналов дискретного ввода DI-110 (~110 В) или

DI-220 (~220 В)

E943O

16 изолированных каналов дискретного вывода (2 A) DO-20

E943O_S

16 изолированных каналов дискретного

вывода (2 A), с контролем линии DO-20-C

E951A

4 группы по 8 каналов с общей точкой аналогового ввода тока AI-0-

20mA-N (0...20 мА), AI-4-20mA-N (4...20 мА)

E951B

2 группы по 8 каналов дискретного вывода DO-01-N с общим

«минусом» на нагрузках, 100 мА (общие точки в группах выведены на

клеммы “+”), клеммы (1A...4D),

2 группы по 8 каналов дискретного/импульсного ввода с общей точкой,

клеммы (5A...8D)
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Тип каналов дискретного ввода: DI-12-P, DI-24-P

Тип каналов импульсного ввода: CI-DI-12-P, CI-DI-24-P

Общие точки в группах выведены на общие клеммы “-” (по умолчанию

для этого типа модулей), полярность сигнала на входе любая

Каналы дискретного и импульсного ввода могут быть в любой

комбинации (группы, кратные 4 каналам, настраивается программно)

E951O

4 группы по 8 каналов дискретного вывода DO-01-N с общим

«минусом» на нагрузках, 100 мА (общие точки в группах выведены

на клеммы “+”)

E952B

2 группы по 8 каналов дискретного вывода DO-01-P с общим

«плюсом» на нагрузках (общие точки в группах выведены на клеммы

“-“), клеммы (1A...4D),

2 группы по 8 каналов дискретного/импульсного ввода с общей точкой,

(5A...8D)

Тип каналов дискретного ввода: DI-12-N, DI-24-N

Тип каналов импульсного ввода: CI-DI-12-N, CI-DI-24-N

Общие точки в группах выведены на общие клеммы “+” (по умолчанию

для этого типа модулей), полярность сигнала на входе любая

Каналы дискретного и импульсного ввода могут быть в любой

комбинации (группы, кратные 4 каналам, настраивается программно)

E952O

4 группы по 8 каналов дискретного вывода DO-01-P с общим

«плюсом» на нагрузках, 100 мА (общие точки в группах выведены).

E953C

модуль с произвольным

набором каналов ввода/вывода, который указывается по согласованию с фирмой TREI

при заказе

E953C01

Модуль с комбинированными типами каналов
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4   канала   Клеммы 1A...1D

каналы аналогового ввода тока 0...20мА/ 4...20 мА с общей точкой AI-0-20mA-N  AI-4-20mA-N

12 каналов  Клеммы  2A...4D 

каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А DO-01-N

16 каналов  Клеммы  5A...8D

каналы дискретного ввода с общим«плюсом» DI-24-P (24 В), DI-12-P(12 В)

E953C02

Модуль с комбинированными типами каналов

 

8 каналов   Клеммы 1A...2D 

каналы дискретного вывода с общим  «минусом» 0,1 А DO-01-N

 

6 каналов Клеммы 3А...8D

каналы универсального аналогового ввода 

AI-0-5mA,   AI-0-20mA, AI-4-20mA, AI-5mA,  AI-10mA,  

AI-0-19mV, AI-0-78mV, AI-19mV,  AI-78mV,   

AI-0-5V, AI-0-10V,  AI-5V, AI-10V;

 

каналы аналогового ввода сопротивления с внешним задатчиком тока AR;

каналы аналогового ввода температуры с помощью термопар TC;

каналы  аналогового  ввода  температуры  с  помощью  термопреобразователей  сопротивления  с

внешним задатчиком тока TR

E953C03

Модуль с комбинированными типами каналов

 

8 каналов  Клеммы 1A...2D 

каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А, DO-01-N

 

6 каналов  Клеммы  3А...8D

каналы аналогового ввода   термопреобразователя сопротивления по 3-х  или 4-х  проводной схеме

T3, T4;

каналы аналогового ввода сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме R3, R4
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E953C04

Модуль с комбинированными типами каналов

 

4  канала  Клеммы 1А...1D 

каналы аналогового ввода тока AI-4-20mA-N (4...20 мА) с общей точкой

 

2 канала  Клеммы 2A...3D

каналы универсального аналогового ввода AI-0-5mA, AI-0-20mA, AI-4-20mA,

AI-5mA, AI-10mA, AI-0-19mV, AI-0-78mV, AI-19mV, AI-78mV, AI-0-5V,

AI-0-10V, AI-5V, AI-10V

каналы аналогового ввода сопротивления с внешним задатчиком тока AR;

каналы аналогового ввода температуры с помощью термопар TC;

каналы  аналогового  ввода  температуры  с  помощью  термопреобразователей  сопротивления  с

внешним задатчиком тока TR

 

2 канала  Клеммы 4A...5D

каналы аналогового ввода термопреобразователя сопротивления по 3-х  или  4-х  проводной  схеме

T3, T4;

каналы аналогового ввода сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме R3, R4

 

8 каналов  Клеммы  6A...7D  

каналы дискретного ввода с общим «плюсом» DI-24-P (24 В)

 

4 канала  Клеммы 8A...8D 

каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А DO-01-N

E953C05

Модуль с комбинированными типами каналов

 

4 канала 

Клеммы 1А...1D 

каналы аналогового ввода тока AI-4-20mA-N (4...20 мА) с общей точкой

 

2 канала 

Клеммы 2A...3D
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каналы аналогового ввода термопреобразователя сопротивления по 3-х  или  4-х  проводной  схеме

T3, T4;

каналы аналогового ввода сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме R3, R4

 

20 каналов

Клеммы 4A...8D 

каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А DO-01-N

E953C06

Модуль с комбинированными типами каналов

 

28 каналов 

клеммы 1А...7D

каналы аналогового ввода тока AI-4-20mA-N (4...20 мА) с общей точкой

каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А DO-01-N

 

4 канала

клеммы 8A...8D 

каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А DO-01-N

E953C07

2 канала аналогового ввода тока AI-4-20mA-N (4...20 мА) с общей точкой, AI-0-20mA-N (0...20 мА) с

общей точкой  

клеммы  1А...2D

 

2 канала  универсального аналогового ввода AI-0-5mA, AI-0-20mA, AI-4-20mA,

AI-5mA, AI-10mA, AI-0-19mV, AI-0-78mV, AI-19mV, AI-78mV, AI-0-5V,

AI-0-10V, AI-5V, AI-10V

каналы аналогового ввода сопротивления с внешним задатчиком тока AR;

каналы аналогового ввода температуры с помощью термопар TC;

каналы  аналогового  ввода  температуры  с  помощью  термопреобразователей  сопротивления  с

внешним задатчиком тока TR

клеммы   3А...4D

 

1 канал

каналы аналогового ввода термопреобразователя сопротивления по 3-х  или  4-х  проводной  схеме
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T3, T4;

каналы аналогового ввода сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме R3, R4

клеммы   5A...5D

 

2  канала дискретного ввода постоянного тока DI-24

клеммы  6A...6D

 

2  канала  

каналы аналогового вывода тока (пассивные) AO-E-4_20mA

клеммы 7A...8D

E953C08

Модуль с комбинированными типами каналов

 

24 канала , клеммы 1A...6D

каналы дискретного ввода постоянного тока с общим «плюсом» DI-24-P

8 каналов , клеммы 7A...8D 

каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А DO-01-N

E953C09

Модуль с комбинированными типами каналов

 

8 каналов , клеммы (1А...2D)

каналы аналогового ввода тока AI-4-20mA-N (4...20 мА) с  общей точкой,  AI-0-20mA-N (0...20 мА) с

общей точкой

 

16 каналов, клеммы (3A...6D)

каналы дискретного ввода постоянного тока с общим «плюсом» DI-24-P

 

8 каналов, клеммы (7A...8D)

каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А DO-01-N

E953C10

Модуль с комбинированными типами каналов

 

2 канала, клеммы (1A...2D)
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каналы универсального аналогового ввода AI-0-5mA, AI-0-20mA, AI-4-20mA, AI-5mA, AI-10mA, AI-0-

19mV,

AI-0-78mV, AI-19mV, AI-78mV, AI-0-5V, AI-0-10V, AI-5V, AI-10V

каналы аналогового ввода сопротивления с внешним задатчиком тока AR;

каналы аналогового ввода температуры с помощью термопар TC;

каналы  аналогового  ввода  температуры  с  помощью  термопреобразователей  сопротивления  с

внешним задатчиком тока TR

 

8 каналов, клеммы (3A...4D)

каналы дискретного ввода с общим «плюсом» DI-24-P (24 В)

 

8 каналов, клеммы (5A...6D) 

каналы дискретного вывода с общим «минусом» 0,1 А DO-01-N

 

4 канала, клеммы (7A...8D)

каналы релейного вывода RO-220-50-NO

E953C11

Модуль с комбинированными типами каналов

 

16 каналов, клеммы (1А...4D)

каналы аналогового ввода тока AI-4-20mA-N (4...20 мА) с общей точкой, 

AI-0-20mA-N (0...20 мА) с общей точкой

 

4 канала, клеммы (5A...8D)

каналы аналогового вывода тока (пассивные) AO-E-4_20mA

E954B

2 группы по 8 каналов дискретного вывода DO-10-NL с общим

«минусом»* на нагрузках, 1 А, интеллектуальная защита выходов,

клеммы (1A...4D),

2 группы по 8 каналов дискретного/импульсного ввода с общей точкой,

клеммы (5A...8D)

Тип каналов дискретного ввода: DI-12-P, DI-24-P

Тип каналов импульсного ввода: CI-DI-12-P, CI-DI-24-P

Общие точки в группах выведены на общие клеммы “-” (по умолчанию
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для этого типа модулей), полярность сигнала на входе любая

Каналы дискретного и импульсного ввода могут быть в любой

комбинации (группы, кратные 4 каналам, настраивается программно)

E954D

4 группы по 8 каналов дискретного/импульсного ввода с

общей точкой

Тип каналов дискретного ввода: DI-12-P, DI-24-P

Тип каналов импульсного ввода: CI-DI-12-P, CI-DI-24-P

Общие точки в группах выведены на общие клеммы “-” (по

умолчанию для этого типа модулей), полярность сигнала на

входе любая

Опционально в модулях этого типа могут быть реализованы каналы с

общей точкой в группах выведеной на общие клеммы “+” (указать при

заказе), полярность сигнала на входе любая.

Тип каналов дискретного ввода: DI-12-N, DI-24-N

Тип каналов импульсного ввода: CI-DI-12-N, CI-DI-24-N

Каналы дискретного и импульсного ввода могут быть в

любой комбинации (группы, кратные 4 каналам,

настраивается программно)

E954O

4 группы по 8 каналов дискретного вывода DO-10-NL с общим

«минусом»* на нагрузках, 1 A, интеллектуальная защита выходов

ПЛАТЫ ВВОДА-ВЫВОДА

Перечень мезонин-плат

 

Тип Наименовани
е

К
о
д
(

Комментарий
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h
e
x
)

                        Дискретный ввод

M2DI Дискретный ввод, 2-х канальный, дифференциальный

M2DI_110 0
0
7
1

110В постоянного/переменного тока

M2DI_220 0
0
7
2

220В постоянного/переменного тока

M2DI_12 0
0
6
B

12В постоянного тока 

M2DI_12_I 0
0
6
C

12В постоянного тока, инициативный 

M2DI_24 0
0
6
D

24В постоянного тока

M2DI_24_I 0
0
6
F

24В постоянного тока, инициативный 

M2DI_24_C 0
0
6
E

24В постоянного тока, контроль обрыва

M4DI Дискретный ввод, 4-х канальный с общим проводом

M4DI_12_N 0
0
7
5

12В постоянного тока, общий "-"

M4DI_12_NI 0
0

12В постоянного тока, инициативный, общий "-"
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7
6

M4DI_12_P 0
0
7
3

12В постоянного тока, общий "+"

M4DI_12_PI 0
0
7
4

12В постоянного тока, инициативный, общий "+"

M4DI_24_N 0
0
7
9

24В постоянного тока, общий "-"

M4DI_24_NI 0
0
7
A

24В постоянного тока, инициативный, общий "-"

M4DI_24_P 0
0
7
7

24В постоянного тока, общий "+"

M4DI_24_PI 0
0
7
8

24В постоянного тока, инициативный, общий "+"

Дискретный вывод

M2DO Дискретный вывод, 2-х канальный

M2DO_01 0
0
7
C

0.1A постоянного тока

M2DO_20 0
0
7
D

2.0A постоянного тока

M2DO_20_C 0
0
7
E

2.0A постоянного тока, контроль обрыва
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M2DO_20_F 0
0
А
2

2.0A постоянного тока, контроль обрывa, КЗ и защитой ключей

M4DO Дискретный вывод, 4-х канальный

M4DO_01_N 0
0
8
1

0.1A постоянного тока, общий “-”

M4DO_01_NQ 0
0
8
2

0.1A постоянного тока, общий “-”, контроль питания

M4DO_01_P 0
0
7
F

0.1A постоянного тока, общий “+”

M4DO_01_PQ 0
0
8
0

0.1A постоянного тока, общий “+”, контроль питания

M4DO_05_NLD 0
0
8
4

0.5A постоянного тока, общий “-”, диоды, диагностика

M4DO_10_NL 0
0
8
3

2.0A постоянного тока, общий “-”, диагностика

MDO Дискретный вывод, с самотестированием

MDO_05_S 0
0
7
B

0.5A постоянного тока, самодиагностика

MDO_40_F 0
0
A
3

4А постоянного тока, контроль обрывa, КЗ и защитой ключей
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Импульсный ввод

M2CI/
DI

Импульсный ввод со счетным входом,
2-х канальный, дифференциальный

M2CI_DI_12 0
0
6
4

12В

M2CI_DI_24 0
0
6
5

24В

M2CI_DI_24_C 0
0
6
6

24В, контроль обрыва

M4CI/
DI

Импульсный ввод со счетным входом,
4-х канальный, с общим проводом

M4CI_DI_12_N 0
0
6
9

12В, общий "-"

M4CI_DI_12_P 0
0
6
7

12В, общий "+"

M4CI_DI_24_N 0
0
6
A

24В, общий "-"

M4CI_DI_24_P 0
0
6
8

24В, общий "+"

MCI Счетчик частоты, периода и количества импульсов
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MCI_MI_5 0
0
8
5

Импульсный ввод для счета импульсов и измерения длительности 
периода отрицательных импульсов, 12В

MCI_MI_12 0
0
8
6

Импульсный ввод для счета импульсов и измерения длительности 
периода отрицательных импульсов, 12В

MCI_MI_24 0
0
8
7

Импульсный ввод для счета импульсов и измерения частоты импульсов,
12В

MCI_TPU_5 0
0
8
8

Импульсный ввод для счета импульсов и измерения частоты импульсов,
12В

MCI_TPU_12 0
0
8
9

Импульсный ввод для счета импульсов и измерения частоты импульсов,
12В

MCI_TPU_24 0
0
8
А

Импульсный ввод для  счета импульсов и измерения  частоты импульсов,
12В

Интерфейсный мезонин

MSTB Интерфейсный мезонин

MSTB_16D 0
0
9
B

16-ти канальный дискретный ввод постоянного тока

MSTB_32D 0
0
9
D

32-х канальный дискретный ввод постоянного тока

MSTB_16O 0
0
9
C

16-ти канальный дискретный вывод постоянного тока

MSTB_32O 0
0
9

32-х канальный дискретный вывод постоянного тока
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E

Аналоговый вывод

MAO Аналоговый вывод

MAO_E_0_20mA 0
0
5
A

Одноканальный токовый аналоговый вывод 0 - 20mA

MAO_E_4_20mA 0
0
5
B

Одноканальный токовый аналоговый вывод 4 - 20mA

MAO_0_5V 0
0
5
C

Одноканальный аналоговый вывод 0 – 5В

MAO_0_10V 0
0
5
D

Одноканальный аналоговый вывод 0 – 10В

Аналоговый ввод

MAI Аналоговый ввод

MAI_0_10V 0
0
0
A

Одноканальный аналоговый ввод напряжения 0 10В

MAI_0_1V 0
0
0
8

Одноканальный аналоговый ввод напряжения 0 1В, индикатор

MAI_0_20mA 0
0
0
2

Одноканальный аналоговый ввод тока 0 20мА

MAI_0_5mA 0
0
0
1

Одноканальный аналоговый ввод тока 0 5мА

MAI_0_5V 0
0

Одноканальный аналоговый ввод напряжения 0 5В
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0
9

MAI_4_20mA 0
0
0
3

Одноканальный аналоговый ввод тока 4 20мА

MAI_5mA 0
0
0
4

Одноканальный аналоговый ввод тока ±5 мА

MAI_5V 0
0
0
6

Одноканальный аналоговый ввод напряжения ±5В

MAI_10mA 0
0
0
5

Одноканальный аналоговый ввод тока ±10 мА

MAI_10V 0
0
0
7

Одноканальный аналоговый ввод напряжения ±10В

MAR_100Om 0
0
0
B

Одноканальный аналоговый ввод сопротивления 100Ом

MAR_200Om 0
0
0
C

Одноканальный аналоговый ввод сопротивления 200Ом

MAR_500Om 0
0
0
D

Одноканальный аналоговый ввод сопротивления 500Ом

MR3_100Om 0
0
3
0

Одноканальный аналоговый ввод сопротивления 100Ом, 3-х проводный

MR3_200Om 0
0
3
1

Одноканальный аналоговый ввод сопротивления 200Ом, 3-х проводный

MR3_500Om 0
0
3

Одноканальный аналоговый ввод сопротивления 500Ом, 3-х проводный
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2

MR4_100Om 0
0
3
3

Одноканальный аналоговый ввод сопротивления 100Ом, 4-х проводный

MR4_200Om 0
0
3
4

Одноканальный аналоговый ввод сопротивления 200Ом, 4-х проводный

MR4_500Om 0
0
3
5

Одноканальный аналоговый ввод сопротивления 500Ом, 4-х проводный

MAI/C Аналоговый ввод с контролем обрыва

MAI_0_19mV 0
0
2
3

Одноканальный аналоговый ввод напряжения 0 19 мВ, контроль
обрыва линии

MAI_0_78mV 0
0
2
4

Одноканальный аналоговый ввод напряжения 0 78 мВ, контроль
обрыва линии

MAI_19mV 0
0
2
1

Одноканальный аналоговый ввод напряжения ±19 мВ, контроль обрыва
линии

MAI_78mV 0
0
2
2

Одноканальный аналоговый ввод напряжения ±78 мВ, контроль обрыва
линии

M4AI Аналоговый ввод 4-х канальный

M4AI_0_20mA 0
0
5
8

Четырехканальный аналоговый ввод тока 0 20мА

M4AI_4_20mA 0
0
5
9

Четырехканальный аналоговый ввод тока 4 20мА

MTR Ввод термосопротивления
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MTR_21 0
0
1
B

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,
градуировка 21

MTR_23 0
0
1
C

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  100  Ом,
градуировка 23

MTR_50M 0
0
1
9

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  100  Ом,  50М,
W100=2.4280

MTR_50MA 0
0
1
F

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  100  Ом,  50МА,
W100=2.4260

MTR_50P 0
0
1
7

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,  50П,
W100=2.3910

MTR_50PA 0
0
1
D

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,  50ПА,
W100=2.3850

MTR_50PB 0
0
1
1

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  125  Ом,  50ПВ,
W100=2.3910

MTR_50PBA 0
0
1
5

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  125  Ом,  50ПВА,
W100=2.3850

MTR_50PT 0
0
0
E

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  65  Ом,  50ПТ,
W100=2.3910

MTR_50PTA 0
0
1
3

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  65  Ом,  50ПТА,
W100=2.3850

MTR_100M 0
0
1
A

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  200  Ом,  100М,
W100=2.4280

MTR_100MA 0 Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  200  Ом,  100МА,
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0
2
0

W100=2.4260

MTR_100N 0
0
1
0

Одноканальный аналоговый ввод термосопротивления 250 Ом, 100Н

MTR_100P 0
0
1
8

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  500  Ом,  100П,
W100=2.3910

MTR_100PA 0
0
1
E

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  500  Ом,  100ПА,
W100=2.3850

MTR_100PB 0
0
1
2

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,  100ПВ,
W100=2.3910

MTR_100PBA 0
0
1
6

Одноканальный аналоговый ввод термосопротивления  250 Ом, 100ПВА,
W100=2.3850

MTR_100PT 0
0
0
F

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  130  Ом,  100ПТ,
W100=2.3910

MTR_100PTA 0
0
1
4

Одноканальный аналоговый ввод термосопротивления  130 Ом,  100ПТА,
W100=2.3850

MTC/
C

Ввод термопары с контролем обрыва

MTC_A1 0
0
2
D

Одноканальный аналоговый ввод термопары A1, 0 78 мВ

MTC_A2 0
0
2
E

Одноканальный аналоговый ввод термопары A2, 0 78 мВ

MTC_A3 0
0

Одноканальный аналоговый ввод термопары A3, 0 78 мВ
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2
F

MTC_B 0
0
2
6

Одноканальный аналоговый ввод термопары B, 0 19 мВ

MTC_E 0
0
2
9

Одноканальный аналоговый ввод термопары E, ±78 мВ

MTC_J 0
0
2
7

Одноканальный аналоговый ввод термопары J, ±78 мВ

MTC_K 0
0
2
A

Одноканальный аналоговый ввод термопары K, ±78 м

MTC_L 0
0
2
C

Одноканальный аналоговый ввод термопары L, ±78 мВ

MTC_N 0
0
2
B

Одноканальный аналоговый ввод термопары N, ±78 мВ

MTC_S 0
0
2
5

Одноканальный аналоговый ввод термопары S, 0 19 мВ

MTC_T 0
0
2
8

Одноканальный аналоговый ввод термопары T, ±78 мВ

MT3 Ввод термосопротивления, 3-х проводный с токовым задатчиком

MT3_100M 0
0
3
9

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  200  Ом,  100М,
W100=2.4280

MT3_100MA 0
0
4
2

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  200  Ом,  100МА,
W100=2.4260
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MT3_100N 0
0
3
C

Одноканальный аналоговый ввод термосопротивления 250 Ом, 100Н

MT3_100P 0
0
3
7

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  500  Ом,  100П,
W100=2.3910

MT3_100PA 0
0
4
0

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  500  Ом,  100ПА,
W100=2.3850

MT3_100PB 0
0
3
E

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,  100ПВ,
W100=2.3910

MT3_100PBA 0
0
4
4

Одноканальный аналоговый ввод термосопротивления  250 Ом, 100ПВА,
W100=2.3850

MT3_21 0
0
3
A

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,
градуировка 21

MT3_23 0
0
3
B

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  100  Ом,
градуировка 23

MT3_50M 0
0
3
8

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  100  Ом,  50М,
W100=2.4280

MT3_50MA 0
0
4
1

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  100  Ом,  50МА,
W100=2.4260

MT3_50P 0
0
3
6

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,  50П,
W100=2.3910

MT3_50PA 0
0
3
F

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,  50ПА,
W100=2.3850

MT3_50PB 0 Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  125  Ом,  50ПВ,
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0
3
D

W100=2.3910

MT3_50PBA 0
0
4
3

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  125Ом,  50ПВА,
W100=2.3850

MT4 Ввод термосопротивления, 4-х проводный с токовым задатчиком

MT4_100M 0
0
4
8

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  200  Ом,  100М,
W100=2.4280

MT4_100MA 0
0
5
3

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  200  Ом,  100МА,
W100=2.4260

MT4_100N 0
0
4
D

Термос  Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления
опротивление 250 Ом, 100Н

MT4_100P 0
0
4
6

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  500  Ом,  100П,
W100=2.3910

MT4_100PA 0
0
5
1

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  500  Ом,  100ПА,
W100=2.3850

MT4_100PB 0
0
4
F

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,  100ПВ,
W100=2.3910

MT4_100PBA 0
0
5
7

Одноканальный аналоговый ввод термосопротивления  250 Ом, 100ПВА,
W100=2.3850

MT4_100PT 0
0
4
C

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  130  Ом,  100ПТ,
W100=2.3910

MT4_100PTA 0
0
5

Одноканальный аналоговый ввод термосопротивления  130 Ом,  100ПТА,
W100=2.3850
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5

MT4_21 0
0
4
9

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,
градуировка 21

MT4_23 0
0
4
A

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  100  Ом,
градуировка 23

MT4_50M 0
0
4
7

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  100  Ом,  50М,
W100=2.4280

MT4_50MA 0
0
5
2

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  100  Ом,  50МА,
W100=2.4260

MT4_50P 0
0
4
5

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,  50П,
W100=2.3910

MT4_50PA 0
0
5
0

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  250  Ом,  50ПА,
W100=2.3850

MT4_50PB 0
0
4
E

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  125  Ом,  50ПВ,
W100=2.3910

MT4_50PBA 0
0
5
6

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  125  Ом,  50ПВА,
W100=2.3850

MT4_50PT 0
0
4
B

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  65  Ом,  50ПТ,
W100=2.3910

MT4_50PTA 0
0
5
4

Одноканальный  аналоговый  ввод  термосопротивления  65  Ом,  50ПТА,
W100=2.3850

MОРС Задатчик тока

MOPC_1MA 0 Задатчик тока, 1мA
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0
5
E

MOPC_2MA 0
0
5
F

Задатчик тока, 2мA

MOPC_5MA 0
0
6
0

Задатчик тока, 5мA

MOPV Задатчик напряжения

MOPV_8V_DI 0
0
6
1

Задатчик  напряжения,  8В,  совмещенный  с  дискретным  входом
NAMUR

MOPV_24V 0
0
6
2

Задатчик напряжения, 24В

MOPV_24V_DI 0
0
6
3

Задатчик напряжения, 24В, совмещенный с дискретным входом

Мезонин-платы дискретного ввода

Тип M2DI

Каналы плат M2DI_110, M2DI_220
1 Булевский вход
2 Булевский вход

Каналы плат M2DI_1, M2DI_12_I, M2DI_24, M2DI_24_I, M2DI_24_С
1 Булевский вход, состояние ввода 1
2 Булевский вход, состояние ввода 2
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Тип M4DI

Каналы
1 Булевский вход 
2 Булевский вход 
3 Булевский вход 
4 Булевский вход 

Мезонин-платы дискретного вывода

Тип M2DO

Каналы
1 Булевский выход 
2 Булевский выход 

Тип M4DO

Каналы
1 Булевский выход 
2 Булевский выход 
3 Булевский выход 
4 Булевский выход 

Тип MDO

Канал
1 Булевский выход 

Мезонин-платы импульсного ввода

Тип M2CI/DI

 
Каналы

1 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
2 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
3 Целый вход, битовая маска состояния вводов

Тип М4CI/DI

 
Каналы
   1 Целый вход, количество импульсов до 231 -1

2 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
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3 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
4 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
5 Целый вход, битовая маска состояния вводов

Тип MCI-MI

Каналы

1 - Частота входного сигнала (герц).
2 - Период  входного сигнала (сек).
3 - Длительность единичного импульса (сек).
4 - Счетчик импульсов входного сигнала.
5 - Регистр состояния и ошибок.

Регистр состояния и ошибок:
Бит 0 - Калибровочная константа подсчитана.
Бит 5 - Состояние входного сигнала.
Бит 7 - 1 - было включение питания, 0 - программный сброс.
Бит 16 - Высокочастотная помеха на линии.
Бит 17 - Значение периода входного импульса больше 161 сек.
Бит 19 - Резкое изменение периода входного сигнала (BAD_PW - bad pulse width).

Разряды регистра состояния без описания зарезервированы для будущего использования.

Тип MCI-TPU

Каналы

1 - Частота входного сигнала (герц).
2 - Период  входного сигнала (сек).
3 - Количество импульсов по каналу 1 с учетом долей импульсов.
4 - Количество импульсов по каналу 2 с учетом долей импульсов.
5 - Регистр состояния и ошибок.

Регистр состояния и ошибок:
Бит 0 - Калибровочная константа подсчитана.
Бит 0 - Данные результата работы ITPU: 1 - сформированы, 0 - нет. 
Бит 5 - Состояние входного сигнала.
Бит 7 - 1 - было включение питания, 0 - программный сброс.
Бит 16 - Высокочастотная помеха на линии.
Бит 17 - Значение периода входного импульса больше 161 сек.
Бит 19 - Резкое изменение периода входного сигнала (BAD_PW - bad pulse width).

Разряды регистра состояния без описания зарезервированы для будущего использования.
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Интерфейсный мезонин

 
Имя: MSTB-32O
Поддержка: TREI
Описание: Тридцатидвухканальный дискретный вывод

постоянного тока
Каналы: 1 по 32 - булевские выхода

Имя: MSTB-32D
Поддержка: TREI
Описание: Тридцатидвухканальный дискретный ввод

постоянного тока
Каналы: 1 по 32 - булевские входа

Имя: MSTB-16O
Поддержка: TREI
Описание: Шестнадцатиканальный дискретный вывод

постоянного тока
Каналы: c 1 по 16 - булевские выхода

Имя: MSTB-16D
Поддержка: TREI
Описание: Шестнадцатиканальный дискретный ввод

постоянного тока
Каналы: c 1 по 16 - булевские входа

Мезонин-платы аналогового вывода

Тип MAOI

Имя: MAOI-E-0_20mA
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый вывод 0-20 mА
Каналы: 1 - аналоговый выход, мА

Имя: MAOI-E-4_20mA
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый вывод 4-20 mА
Каналы: 1 - аналоговый выход, мА

Тип MAOU

Имя: MAO-0_5V
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый вывод 0-5 V
Каналы: 1 - аналоговый выход, V
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Имя: MAO-0_10V
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый вывод 0-10 V
Каналы: 1 - аналоговый выход, V

Мезонин-платы аналогового ввода

 

Тип MAI

 
Канал

1 Аналоговый вход

Тип MAI/C

 
Канал

1 Аналоговый вход

Тип M4AI

 
Каналы

1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
3 Аналоговый вход
4 Аналоговый вход

Тип MTR

 
Канал

1 Аналоговый вход

Тип MTC/C

 
Канал

1 Аналоговый вход

Тип MТ3

 
Канал

1 Аналоговый вход

Тип MТ4

 
Канал

1 Аналоговый вход
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Тип MОРС

 
Канал

1 Дискретный вход, контроль обрыва

Тип MОРV

Канал
1 Дискретный вход, контроль обрыва

Тип MAR

Имя: MAR-100Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 100 Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: MAR-200Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 200 Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: MAR-500Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 500 Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

Тип MR3

Имя: MR3-100Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 100Om, 3-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: MR3-200Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 200Om, 3-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: MR3-500Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 500Om, 3-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход
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Тип MR4

Имя: MR4-100Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 100Om, 4-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: MR4-200Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 200Om, 4-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: MR4-500Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 500Om, 4-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход

Тип M2AI

Имя: M2AI-0_5mA
Поддержка: TREI
Описание: Аналоговый ввод, 2-х канальный, ввод тока 0…5 мА 
Каналы: 1 мгновенное значение канала A

2 мгновенное значение канала B
3 усредненное значение канала A
4 усредненное значение канала B

Имя: M2AI-0_20mA
Поддержка: TREI
Описание: Аналоговый ввод, 2-х канальный, ввод тока 0…20 мА 
Каналы: 1 мгновенное значение канала A

2 мгновенное значение канала B
3 усредненное значение канала A
4 усредненное значение канала B

Имя: M2AI-4_20mA
Поддержка: TREI
Описание: Аналоговый ввод, 2-х канальный, ввод тока 4…20 мА 
Каналы: 1 мгновенное значение канала A

2 мгновенное значение канала B
3 усредненное значение канала A
4 усредненное значение канала B

Перечень юнит-плат

Тип Наименование К
о
д

Комментарий
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Дискретный ввод

U2DI Дискретный ввод, 2-х канальный, дифференциальный

U2DI_110 0
0
1
5

110В постоянного/переменного тока

U2DI_220 0
0
1
6

220В постоянного/переменного тока

U2DI_12 0
0
0
2

12В постоянного тока 

U2DI_12_I 0
0
0
6

12В постоянного тока, инициативный 

U2DI_12_Ex 0
0
0
1

12В постоянного тока, взрывозащищённый

U2DI_12_IEx 0
0
0
C

12В постоянного тока, инициативный, взрывозащищённый

U2DI_24 0
0
0
3

24В постоянного тока

U2DI_24_I 0
0
0
7

24В постоянного тока, инициативный 

U2DI_24_C 0
0
0
4

24В постоянного тока, контроль обрыва

U2DI_24_CEx 0
0
0
9

24В постоянного тока, контроль обрыва, взрывозащищённый

U2DI_24_Ex 0 24В постоянного тока, взрывозащищённый
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0
0
5

U2DI_24_IC 0
0
0
8

24В постоянного тока, инициативный, контроль обрыва 

U2DI_24_ICEx 0
0
1
2

24В постоянного тока, инициативный, контроль обрыва,
взрывозащищённый

U2DI_24_IEx 0
0
0
F

24В постоянного тока, инициативный, взрывозащищённый

U4DI Дискретный ввод, 4-х канальный с общим проводом

U4DI_12_N 0
0
0
D

12В постоянного тока, общий "-"

U4DI_12_NI 0
0
1
3

12В постоянного тока, инициативный, общий "-"

U4DI_12_P 0
0
0
A

12В постоянного тока, общий "+"

U4DI_12_PI 0
0
1
0

12В постоянного тока, инициативный, общий "+"

U4DI_24_N 0
0
0
E

24В постоянного тока, общий "-"

U4DI_24_NI 0
0
1
4

24В постоянного тока, инициативный, общий "-"

U4DI_24_P 0
0
0
B

24В постоянного тока, общий "+"

U4DI_24_PI 0 24В постоянного тока, инициативный, общий "+"



Help of library110

 

0
1
1

Дискретный вывод

U2DO Дискретный вывод, 2-х канальный

U2DO_01 0
0
1
7

0.1A постоянного тока

U2DO_01_A 0
0
2
7

0.1A постоянного/переменного тока

U2DO_01_Ex 0
0
1
C

0.1A постоянного тока, взрывозащищенный

U2DO
H

Дискретный вывод, 2-х канальный

U2DOH_05_CD 0
0
5
D

0.5 А постоянного тока, контроль обрыва, контроль перегрузки
ключа

U2DOH_05_D 0
0
5
C

0.5 А постоянного тока

U2DOH_05_LD 0
0
5
E

0.5 А постоянного тока, контроль перегрузки ключа

U2DOH_20 0
0
1
8

2.0 А постоянного тока

U2DOH_20_C 0
0
1
9

2.0 А постоянного тока, контроль обрыва, контроль перегрузки
ключа

U2DOH_20_L 0
0
1
A

2.0 А постоянного тока, контроль перегрузки ключа
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UDOH Дискретный вывод, одноканальный

UDOH_05_SD 0
0
1
E

0.5 А, с самотестированием

UDOH_20_S 0
0
1
D

20 А, с самотестированием

U4DO Дискретный вывод, 4-х канальный

U4DO_01_N 0
0
2
В

0.1A постоянного тока, общий “-”

U4DO_01_NA 0
0
3
6

0.1A постоянного/переменного тока, общий “-”

U4DO_01_NQ 0
0
3
4

0.1A постоянного тока, общий “-”, контроль питания

U4DO_01_NQA 0
0
3
8

0.1A постоянного/переменного тока, общий “-”, контроль питания

U4DO_01_P 0
0
2
А

0.1A постоянного тока, общий “+”

U4DO_01_PA 0
0
3
5

0.1A постоянного/переменного тока, общий “+”

U4DO_01_PQ 0
0
3
3

0.1A постоянного тока, общий “+”, контроль питания

U4DO_01_PQA 0
0
3
7

0.1A постоянного/переменного тока, общий “+”, контроль питания

U4DO_10_NL 0 2.0A постоянного тока, общий “-”, диагностика
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0
2
С

U4DO_10_NLD 0
0
2
D

2.0A постоянного тока, общий “-”, диоды, диагностика

UDO/
VAC

Дискретный вывод переменного тока

UDO_110VAC 0
0
1
F

110В переменного тока

UDO_220VAC 0
0
2
0

220В переменного тока

U2RO Релейный вывод с контролем обрыва 

U2RO_110_10_NC 0
1
5
6

2 пары с нормально замкнутыми контактами

U2RO_110_10_NCC 0
0
2
3

2 пары с нормально замкнутыми контактами, контроль обрыва

U2RO_110_10_NO 0
1
5
4

2 пары с нормально разомкнутыми контактами

U2RO_110_10_NOC 0
0
2
1

2 пары с нормально разомкнутыми контактами, контроль обрыва

U2RO_110_50_NO 0
0
2
Е

2 пары с нормально разомкнутыми контактами

U2RO_220_05_NC 0
1
5
7

2 пары с нормально замкнутыми контактами

U2RO_220_05_NCC 0 2 пары с нормально замкнутыми контактами, контроль обрыва
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0
2
4

U2RO_220_05_NO 0
1
5
5

2 пары с нормально разомкнутыми контактами

U2RO_220_05_NOC 0
0
2
2

2 пары с нормально разомкнутыми контактами, контроль обрыва

U2RO_220_50_NO 0
0
2
F

2 пары с нормально разомкнутыми контактами

URO_110_10_DT 0
1
5
8

1 пара с перекидными контактами

URO_110_10_DT 0
0
2
5

1 пара с перекидными контактами, контроль обрыва

URO_220_05_DT 0
1
5
9

1 пара с перекидными контактами

URO_220_05_DTC 0
0
2
6

1 пара с перекидными контактами, контроль обрыва

USW Опторелейный коммутатор

U2SWD 0
0
2
8

2 пары в 1 пару

U2SWDR 0
0
3
0

2 пары в 1 пару, с резистором

U4SWS 0
0
2
9

4 линии в 1 линию

U4SWSR 0 4 линии в 1 линию, с резистором
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0
3
1

USWD 0
0
3
2

2 коммутатора, 1 пара в 1 пару

U1CI_
DI

Импульсный ввод со счетным входом,
одноканальный, с общим проводом

U1CI_DI 0
1
6
B

U2CI/
DI

Импульсный ввод со счетным входом,
2-х канальный, дифференциальный

U2CI_DI_12 0
1
5
B

12В

U2CI_DI_24 0
1
5
C

24В

U2CI_DI_24_C 0
1
5
D

24В, контроль обрыва

U4CI/
DI

Импульсный ввод со счетным входом,
4-х канальный, с общим проводом

U4CI_DI_12_N 0
0
5
0

12В, общий "-"

U4CI_DI_12_P 0
0
4
D

12В, общий "+"

U4CI_DI_24_N 0
0
5
1

24В, общий "-"

U4CI_DI_24_P 0
0

24В, общий "+"
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4
E

Аналоговый вывод

UAO Аналоговый вывод

UAO_E_0_20mA 0
0
5
A

Токовый аналоговый вывод, 0ч20 мА

UAO_E_4_20mA 0
0
5
B

Токовый аналоговый вывод, 4ч20 мА

Аналоговый ввод

UAI Аналоговый ввод

UAI_0_10V 0
0
6
7

Ввод напряжения 0 10В

UAI_0_1V 0
0
6
F

Ввод напряжения 0 1В, индикатор

UAI_0_20mA 0
0
6
0

Ввод тока 0 20мА

UAI_0_5mA 0
0
5
F

Ввод тока 0 5мА

UAI_0_5V 0
0
6
6

Ввод напряжения 0 5В

UAI_4_20mA 0
0
6
1

Ввод тока 4 20мА

UAI_5mA 0
0
6
2

Ввод тока ±5 мА
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UAI_5V 0
0
6
4

Ввод напряжения ±5В

UAI_10mA 0
0
6
3

Ввод тока ±10 мА

UAI_10V 0
0
6
5

Ввод напряжения ±10В

UAR_100Om 0
0
6
A

Ввод сопротивления 100Ом

UAR_200Om 0
0
6
B

Ввод сопротивления 200Ом

UAR_500Om 0
0
6
C

Ввод сопротивления 500Ом

UR3_100Om 0
0
3
A

Ввод сопротивления 100Ом, 3-х проводный

UR3_200Om 0
0
3
B

Ввод сопротивления 200Ом, 3-х проводный

UR3_500Om 0
0
3
C

Ввод сопротивления 500Ом, 3-х проводный

UR4_100Om 0
0
3
D

Ввод сопротивления 100Ом, 4-х проводный

UR4_200Om 0
0
3
E

Ввод сопротивления 200Ом, 4-х проводный

UR4_500Om 0
0
3

Ввод сопротивления 500Ом, 4-х проводный
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F

UAIМ Аналоговый ввод, мультиплексированный

UR3_100Om_M 0
0
D
7

Ввод сопротивления 100Ом, 3-х проводный

UR3_200Om_M 0
0
D
8

Ввод сопротивления 200Ом, 3-х проводный

UR3_500Om_M 0
0
D
9

Ввод сопротивления 500Ом, 3-х проводный

UR4_100Om_M 0
0
D
4

Ввод сопротивления 100Ом, 4-х проводный

UR4_200Om_M 0
0
D
5

Ввод сопротивления 200Ом, 4-х проводный

UR4_500Om_M 0
0
D
6

Ввод сопротивления 500Ом, 4-х проводный

UAI/C Аналоговый ввод с контролем обрыва

UAI_0_19mV 0
0
8
7

Ввод напряжения 0 19 мВ, контроль обрыва

UAI_0_78mV 0
0
8
8

Ввод напряжения 0 78 мВ, контроль обрыва

UAI_19mV 0
0
8
5

Ввод напряжения ±19 мВ, контроль обрыва

UAI_78mV 0
0
8
6

Ввод напряжения ±78 мВ, контроль обрыва
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U2AIМ Аналоговый ввод, 2-х канальный, мультиплексированный

U2AI_0_10V_M 0
0
4
С

Ввод напряжения 0 10В

U2AI_0_20mA_M 0
0
9
5

Ввод тока 0 20мА

U2AI_0_5mA_M 0
0
9
4

Ввод тока 0 5мА

U2AI_0_5V_M 0
0
4
B

Ввод напряжения 0 5В

U2AI_10mA_M 0
0
9
8

Ввод тока ±10 мА

U2AI_10V_M 0
0
4
A

Ввод напряжения ±10В

U2AI_4_20mA_M 0
0
9
6

Ввод тока 4 20мА

U2AI_5mA_M 0
0
9
7

Ввод тока ±5 мА

U2AI_5V_M 0
0
4
9

Ввод напряжения ±5В

U2AR_100Om_M 0
0
B
7

Ввод сопротивления 100Ом

U2AR_200Om_M 0
0
B
8

Ввод сопротивления 200Ом
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U2AR_500Om_M 0
0
B
9

Ввод сопротивления 500Ом

U2AIМ
/C

Аналоговый ввод, 2-х канальный, мультиплексированный,
с контролем обрыва

U2AI_0_19mV_M 0
0
9
B

Ввод напряжения 0 19 мВ

U2AI_0_78mV_M 0
0
9
C

Ввод напряжения 0 78 мВ

U2AI_19mV_M 0
0
9
9

Ввод напряжения ±19 мВ

U2AI_78mV_M 0
0
9
A

Ввод напряжения ±78 мВ

U4AI Аналоговый ввод, 4-х канальный

U4AI_0_20mA 0
1
5
2

Ввод тока 0 20 мА

U4AI_4_20mA 0
1
5
3

Ввод тока 4 20 мА

U4AIM Аналоговый ввод, 4-х канальный, мультиплексированный

U4AI_0_20mA_M 0
0
6
8

Ввод тока 0 20 мА

U4AI_4_20mA_M 0
0
6
9

Ввод тока 4 20 мА, контроль обрыва



Help of library120

 

UTR Ввод термосопротивления

UTR_21 0
0
7
F

Термосопротивление 250 Ом, гр. 21

UTR_23 0
0
8
0

Термосопротивление 100 Ом, гр. 23

UTR_50M 0
0
7
D

Термосопротивление 100 Ом, 50М, W100=2.4280

UTR_50MA 0
0
8
3

Термосопротивление 100 Ом, 50МА, W100=2.4260

UTR_50P 0
0
7
B

Термосопротивление 250 Ом, 50П, W100=2.3910

UTR_50PA 0
0
8
1

Термосопротивление 250 Ом, 50ПА, W100=2.3850

UTR_50PB 0
0
4
3

Термосопротивление 125 Ом, 50ПВ, W100=2.3910

UTR_50PBA 0
0
4
7

Термосопротивление 125 Ом, 50ПВА, W100=2.3850

UTR_50PT 0
0
4
0

Термосопротивление 65 Ом, 50ПТ, W100=2.3910

UTR_50PTA 0
0
4
5

Термосопротивление 65 Ом, 50ПТА, W100=2.3850

UTR_100M 0
0
7
E

Термосопротивление 200 Ом, 100М, W100=2.4280

UTR_100MA 0 Термосопротивление 200 Ом, 100МА, W100=2.4260
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0
8
4

UTR_100N 0
0
4
2

Термосопротивление 250 Ом, 100Н

UTR_100P 0
0
7
C

Термосопротивление 500 Ом, 100П, W100=2.3910

UTR_100PA 0
0
8
2

Термосопротивление 500 Ом, 100ПА, W100=2.3850

UTR_100PB 0
0
4
4

Термосопротивление 250 Ом, 100ПВ, W100=2.3910

UTR_100PBA 0
0
4
8

Термосопротивление 250 Ом, 100ПВА, W100=2.3850

UTR_100PT 0
0
4
1

Термосопротивление 130 Ом, 100ПТ, W100=2.3910

UTR_100PTA 0
0
4
6

Термосопротивление 130 Ом, 100ПТА, W100=2.3850

U2TRМ Ввод термосопротивления, 2-х канальный, мультиплексированный

U2TR_100M_M 0
0
B
0

Термосопротивление 200 Ом, 100М, W100=2.4280

U2TR_100MA_M 0
0
B
6

Термосопротивление 200 Ом, 100МА, W100=2.4260

U2TR_100N_M 0
0
A
8

Термосопротивление 250 Ом, 100Н

U2TR_100P_M 0 Термосопротивление 500 Ом, 100П, W100=2.3910
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0
A
E

U2TR_100PA_M 0
0
B
4

Термосопротивление 500 Ом, 100ПА, W100=2.3850

U2TR_100PB_M 0
0
A
A

Термосопротивление 250 Ом, 100ПВ, W100=2.3910

U2TR_100PBA_M 0
0
A
C

Термосопротивление 250 Ом, 100ПВА, W100=2.3850

U2TR_21_M 0
0
B
1

Термосопротивление 250 Ом, гр. 21

U2TR_23_M 0
0
B
2

Термосопротивление 100 Ом, гр. 23

U2TR_50M_M 0
0
A
F

Термосопротивление 100 Ом, 50М, W100=2.4280

U2TR_50MA_M 0
0
B
5

Термосопротивление 100 Ом, 50МА, W100=2.4260

U2TR_50P_M 0
0
A
D

Термосопротивление 250 Ом, 50П, W100=2.3910

U2TR_50PA_M 0
0
B
3

Термосопротивление 250 Ом, 50ПА, W100=2.3850

U2TR_50PB_M 0
0
A
9

Термосопротивление 125 Ом, 50ПВ, W100=2.3910

U2TR_50PBA_M 0
0
A
B

Термосопротивление 125 Ом, 50ПВА, W100=2.3850
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UTC/C Ввод термопары с контролем обрыва

UTC_A1 0
0
9
1

Ввод термопары A1, 0 78 мВ

UTC_A2 0
0
9
2

Ввод термопары A2, 0 78 мВ

UTC_A3 0
0
9
3

Ввод термопары A3, 0 78 мВ

UTC_B 0
0
8
A

Ввод термопары B, 0 19 мВ

UTC_E 0
0
8
D

Ввод термопары E, ±78 мВ

UTC_J 0
0
8
B

Ввод термопары J, ±78 мВ

UTC_K 0
0
8
E

Ввод термопары K, ±78 мВ

UTC_L 0
0
9
0

Ввод термопары L, ±78 мВ

UTC_N 0
0
8
F

Ввод термопары N, ±78 мВ

UTC_S 0
0
8
9

Ввод термопары S, 0 19 мВ

UTC_T 0
0
8
C

Ввод термопары T, ±78 мВ
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U2TCМ Ввод термопары, 2-х канальный, мультиплексированный,
с контролем обрыва

U2TC_A1_M 0
0
A
5

Ввод термопары A1, 0 78 мВ

U2TC_A2_M 0
0
A
6

Ввод термопары A2, 0 78 мВ

U2TC_A3_M 0
0
A
7

Ввод термопары A3, 0 78 мВ

U2TC_B_M 0
0
9
E

Ввод термопары B, 0 19 мВ

U2TC_E_M 0
0
A
1

Ввод термопары E, ±78 мВ

U2TC_J_M 0
0
9
F

Ввод термопары J, ±78 мВ

U2TC_K_M 0
0
A
2

Ввод термопары K, ±78 мВ

U2TC_L_M 0
0
A
4

Ввод термопары L, ±78 мВ

U2TC_N_M 0
0
A
3

Ввод термопары N, ±78 мВ

U2TC_S_M 0
0
9
D

Ввод термопары S, 0 19 мВ

U2TC_T_M 0
0
A

Ввод термопары T, ±78 мВ
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0

UT3 Ввод термосопротивления, 3-х проводный с токовым задатчиком

UT3_100M 0
0
E
3

Термосопротивление 200 Ом, 100М, W100=2.4280

UT3_100MA 0
0
E
E

Термосопротивление 200 Ом, 100МА, W100=2.426

UT3_100N 0
0
E
8

Термосопротивление 250 Ом, 100Н

UT3_100P 0
0
E
1

Термосопротивление 500 Ом, 100П, W100=2.3910

UT3_100PA 0
0
E
C

Термосопротивление 500 Ом, 100ПА, W100=2.3850

UT3_100PB 0
0
E
A

Термосопротивление 250 Ом, 100ПВ, W100=2.3910

UT3_100PBA 0
0
F
2

Термосопротивление 250Ом, 100ПВА, W100=2.3850

UT3_21 0
0
E
4

Термосопротивление 250 Ом, гр. 21

UT3_23 0
0
E
5

Термосопротивление 100 Ом, гр. 23

UT3_50M 0
0
E
2

Термосопротивление 100 Ом, 50М, W100=2.4280

UT3_50MA 0
0
E

Термосопротивление 100 Ом, 50МА, W100=2.4260
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D

UT3_50P 0
0
E
0

Термосопротивление 250 Ом, 50П, W100=2.3910

UT3_50PA 0
0
E
B

Термосопротивление 250 Ом, 50ПА, W100=2.3850

UT3_50PB 0
0
E
9

Термосопротивление 125 Ом, 50ПВ, W100=2.3910

UT3_50PBA 0
0
F
1

Термосопротивление 125Ом, 50ПВА, W100=2.3850

UT3М Ввод термосопротивления, 3-х проводный с токовым задатчиком,
мультиплексированный

UT3_100M_M 0
0
C
C

Термосопротивление 200 Ом, 100М, W100=2.4280

UT3_100MA_M 0
0
D
3

Термосопротивление 200 Ом, 100МА, W100=2.4260

UT3_100N_M 0
0
C
F

Термосопротивление 250 Ом, 100Н

UT3_100P_M 0
0
C
A

Термосопротивление 500 Ом, 100П, W100=2.3910

UT3_100PA_M 0
0
D
1

Термосопротивление 500 Ом, 100ПА, W100=2.3850

UT3_21_M 0
0
C
D

Термосопротивление 250 Ом, гр. 21

UT3_23_M 0
0

Термосопротивление 100 Ом, гр. 23
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C
E

UT3_50M_M 0
0
C
B

Термосопротивление 100 Ом, 50М, W100=2.4280

UT3_50MA_M 0
0
D
2

Термосопротивление 100 Ом, 50МА, W100=2.4260

UT3_50P_M 0
0
C
9

Термосопротивление 250 Ом, 50П, W100=2.3910

UT3_50PA_M 0
0
D
0

Термосопротивление 250 Ом, 50ПА, W100=2.3850

UT4 Ввод термосопротивления, 4-х проводный с токовым задатчиком

UT4_100M 0
0
F
6

Термосопротивление 200 Ом, 100М, W100=2.4280

UT4_100MA 0
0
C
6

Термосопротивление 200 Ом, 100МА, W100=2.4260

UT4_100N 0
0
F
B

Термосопротивление 250 Ом, 100Н

UT4_100P 0
0
F
4

Термосопротивление 500 Ом, 100П, W100=2.3910

UT4_100PA 0
0
F
F

Термосопротивление 500 Ом, 100ПА, W100=2.3850

UT4_100PB 0
0
F
D

Термосопротивление 250 Ом, 100ПВ, W100=2.3910

UT4_100PBA 0
1

Термосопротивление 250 Ом, 100ПВА, W100=2.385



Help of library128

 

0
5

UT4_100PT 0
0
F
A

Термосопротивление 130 Ом, 100ПТ, W100=2.3910

UT4_100PTA 0
1
0
3

Термосопротивление 130 Ом, 100ПТА, W100=2.3850

UT4_21 0
0
F
7

Термосопротивление 250 Ом, гр. 21

UT4_23 0
0
F
8

Термосопротивление 100 Ом, гр. 23

UT4_50M 0
0
F
5

Термосопротивление 100 Ом, 50М, W100=2.4280

UT4_50MA 0
1
0
0

Термосопротивление 100 Ом, 50МА, W100=2.4260

UT4_50P 0
0
F
3

Термосопротивление 250 Ом, 50П, W100=2.3910

UT4_50PA 0
0
F
E

Термосопротивление 250 Ом, 50ПА, W100=2.3850

UT4_50PB 0
0
F
C

Термосопротивление 125 Ом, 50ПВ, W100=2.3910

UT4_50PBA 0
1
0
4

Термосопротивление 125 Ом, 50ПВА, W100=2.3850

UT4_50PT 0
0
F
9

Термосопротивление 65 Ом, 50ПТ, W100=2.3910
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UT4_50PTA 0
1
0
2

Термосопротивление 65 Ом, 50ПТА, W100=2.3850

UT4М Ввод термосопротивления, 4-х проводный с токовым задатчиком,
мультиплексированный

UT4_100M_M 0
0
B
D

Термосопротивление 200 Ом, 100М, W100=2.4280

UT4_100MA_M 0
0
C
6

Термосопротивление 200 Ом, 100МА, W100=2.4260

UT4_100N_M 0
0
C
0

Термосопротивление 250 Ом, 100Н

UT4_100P_M 0
0
B
B

Термосопротивление 500 Ом, 100П, W100=2.3910

UT4_100PA_M 0
0
C
4

Термосопротивление 500 Ом, 100ПА, W100=2.3850

UT4_100PB_M 0
0
C
2

Термосопротивление 250 Ом, 100ПВ, W100=2.3910

UT4_100PBA_M 0
0
C
8

Термосопротивление 250 Ом, 100ПВА, W100=2.3850

UT4_21_M 0
0
B
E

Термосопротивление 250 Ом, гр. 21

UT4_23_M 0
0
B
F

Термосопротивление 100 Ом, гр. 23

UT4_50M_M 0
0
B

Термосопротивление 100 Ом, 50М, W100=2.428
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C

UT4_50MA_M 0
0
C
5

Термосопротивление 100 Ом, 50МА, W100=2.4260

UT4_50P_M 0
0
B
A

Термосопротивление 250 Ом, 50П, W100=2.391

UT4_50PA_M 0
0
C
3

Термосопротивление 250 Ом, 50ПА, W100=2.3850

UT4_50PB_M 0
0
C
1

Термосопротивление 125 Ом, 50ПВ, W100=2.3910

UT4_50PBA_M 0
0
C
7

Термосопротивление 125 Ом, 50ПВА, W100=2.3850

U2T4М Ввод термосопротивления, 4-х проводный с токовым задатчиком,
2-х канальный, мультиплексированный

U2T4_100M_M 0
0
D
B

Термосопротивление 200 Ом, 100М, W100=2.4280

U2T4_100MA_M 0
0
D
F

Термосопротивление 200 Ом, 100МА, W100=2.4260

U2T4_21_M 0
0
D
C

Термосопротивление 250 Ом, гр. 21

U2T4_23_M 0
0
D
D

Термосопротивление 100 Ом, гр. 23

U2T4_50M_M 0
0
D
A

Термосопротивление 100 Ом, 50М, W100=2.4280

U2T4_50MA_M 0
0

Термосопротивление 100 Ом, 50МА, W100=2.4260
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D
E

Консоль ввода/вывода

U920L 0
0
3
9

Консоль ввода/вывода

        Импульсный  вывод

U4DO-G 0
1
2
1

4 канала ШИМ

Юнит-платы дискретного ввода

Тип U2DI

Наименование
Каналы

№ канала Описание

U2DI_110
U2DI_220

1 Булевский вход

2 Булевский вход

U2DI_12
U2DI_12_I
U2DI_12_Ex
U2DI_12_IEx
U2DI_24
U2DI_24_I
U2DI_24_C
U2DI_24_CEx
U2DI_24_Ex
U2DI_24_IC
U2DI_24_ICEx
U2DI_24_IEx

1 Булевский вход, состояние ввода 1

2 Булевский вход, состояние ввода 2

Тип U4DI

Каналы
1 Булевский вход 
2 Булевский вход 
3 Булевский вход 
4 Булевский вход 
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Юнит-платы дискретного вывода

Тип U2DO

Каналы
1 Булевский выход 
2 Булевский выход 

Тип U2DOH

 
Каналы

1 Булевский выход 
2 Булевский выход 

Тип UDOH

Канал
1 Булевский выход 

Тип U4DO

Каналы
1 Булевский выход 
2 Булевский выход 
3 Булевский выход 
4 Булевский выход 

Тип UDO/VAC

Каналы
1 Булевский выход 

Юнит-платы релейного вывода

Тип U2RO

Наименование
Каналы

№ канала Описание

U2RO_110_10_NC
U2RO_110_10_NCC
U2RO_110_10_NO
U2RO_110_10_NOC

1 Булевский выход

2 Булевский выход



ПЛАТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 133

 

U2RO_110_50_NO
U2RO_220_05_NC
U2RO_220_05_NCC
U2RO_220_05_NO
U2RO_220_05_NOC
U2RO_220_50_NO

URO_110_10_DT
URO_110_10_DT
URO_220_05_DT
URO_220_05_DTC

1 Булевский выход

 

Тип USW

Каналы плат U2SWD, U2SWDR
1 Булевский выход 
2 Булевский выход 

Каналы плат U4SWS, U4SWSR

1 Булевский выход 
2 Булевский выход 
3 Булевский выход 
4 Булевский выход 

Каналы плат USWD

1 Булевский выход 

Тип URO

Наименование
Каналы

№ канала Описание

URO_110_10_DT
URO_110_10_DT
URO_220_05_DT
URO_220_05_DTC

1 Булевский выход

Юнит-платы импульсного  ввода

Тип U1CI_DI

Одноканальный импульсный ввод – показывает  количество  импульсов  по  каналу  (целое  число),
прошедшее с момента последнего сброса юнита.
Максимальное значение – 2147483647
Максимальная частота счета – 10кГц

Юнит устанавливается на модулях дискретного ввода  M1031D, M1032D и работает параллельно с
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юнитом U8DI.

В  максимальной  конфигурации  на  модулях  дискретного  ввода   M1031D,  M1032D  могут  быть
установлены:
В первом слоте U8DI,  во втором и третьем слоте U1CI_DI.

При этом с U8DI считываются текущие  значения дискретных каналов №1-№8
С U1CI_DI во втором слоте считывается количество импульсов в дискретном канале №1.
С U1CI_DI  в третьем слоте считывается количество импульсов в дискретном канале №2.

Сброс юнита и счетчика  импульсов  осуществляется  посредством  стандартного  функционального
блока OPERATE с функцией 1 аргумент 0.

Пример  на  ST  где  «reset_cnt»  экземпляр  блока  OPERATE,  а  «CNT1_2_1»  переменная  ввода,
привязанная к соответствующему счетчику:

IF reset_cnt1_2_1=TRUE THEN 
                reset_cnt1_2_1:=FALSE;
                reset_cnt(CNT1_2_1, 1, 0);                        (* запрос на переинициализацию юнита,  сброс
счетчика *)
END_IF;               

Тип U2CI/DI

Каналы
1 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
2 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
3 Целый вход, битовая маска состояния вводов

Тип U4CI/DI

Каналы
1 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
2 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
3 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
4 Целый вход, количество импульсов до 231 -1
5 Целый вход, битовая маска состояния вводов

Юнит-платы аналогового  вывода

Тип UAO

Каналы
1 Аналоговый выход, mA
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Юнит-платы аналогового  ввода

Тип UAI

Каналы
1 Аналоговый вход

Тип UAIМ

Каналы
1 Аналоговый вход

Тип UAI/C

Каналы
1 Аналоговый вход

Тип U2AIМ

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход

Тип U2AIМ/C

 
Каналы

1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход

Тип U4AI

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
3 Аналоговый вход
4 Аналоговый вход

Тип U4AIM

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход
3 Аналоговый вход
4 Аналоговый вход
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Тип UTR

Каналы
1 Аналоговый вход

Тип U2TRМ

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход

Тип UTC/C

Каналы
1 Аналоговый вход

Тип U2TCМ

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход

Тип UT3

Каналы
1 Аналоговый вход

Тип UT3М

Каналы
1 Аналоговый вход

Тип UT4

Каналы
1 Аналоговый вход

Тип UT4М

Каналы
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1 Аналоговый вход

Тип U2T4М

Каналы
1 Аналоговый вход
2 Аналоговый вход

Тип UAR

Имя: UAR-100Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 100Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: UAR-200Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 200Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: UAR-500Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 500Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

Тип UR3

Имя: UR3-100Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 100Om, 3-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: UR3-200Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 200Om, 3-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: UR3-500Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 500Om, 3-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход

Тип UR4

Имя: UR4-100Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 100Om, 4-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход
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Имя: UR4-200Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 200Om, 4-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход

Имя: UR4-500Om
Поддержка: TREI
Описание: Одноканальный аналоговый ввод 500Om, 4-х проводный
Каналы: 1 - аналоговый вход

Тип U2AI

Имя: U2AI-0_5mA-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод 0-5 mA
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-0_20mA-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод 0-20 mA
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-4_20mA-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод 4-20 mA
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-5mA-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод +-5 mA
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-10mA-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод +-10 mA
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-5V-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод +-5 V
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Каналы: 1 - аналоговый вход
2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-10V-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод +-10 V
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-0_5V-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод 0...5 V
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-0_10V-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод 0...10 V
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-19mV-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод +-19 mV

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-75mV-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод +-75 mV

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-0_19mV-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод 0-19 mV

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-0_75mV-M
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод 0-75 mV
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с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AI-0_20mA
Поддержка: TREI
Описание: Аналоговый ввод, 2-х канальный, ввод тока 0…20 мА 
Каналы: 1 мгновенное значение канала A

2 мгновенное значение канала B
3 усредненное значение канала A
4 усредненное значение канала B

Имя: U2AI-4_20mA
Поддержка: TREI
Описание: Аналоговый ввод, 2-х канальный, ввод тока 4…20 мА 
Каналы: 1 мгновенное значение канала A

2 мгновенное значение канала B
3 усредненное значение канала A
4 усредненное значение канала B

Тип U2T4

Имя: U2T4-50М-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 50М

4-х проводный с токовым задатчиком
100 Om, W100 = 1.4280

Каналы: 1 - аналоговый вход
2 - аналоговый вход

Имя: U2T4-50МА
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 50МА

4-х проводный с токовым задатчиком
100 Om, W100 = 1.4260

Каналы: 1 - аналоговый вход
2 - аналоговый вход

Имя: U2T4-21
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления градуировки 21

4-х проводный с токовым задатчиком, 250 Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2T4-23
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления градуировки 23
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4-х проводный с токовым задатчиком, 100 Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2T4-100М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 100М

4-х проводный с токовым задатчиком
200 Om, W100 = 1.4280

Каналы: 1 - аналоговый вход
2 - аналоговый вход

Имя: U2T4-100МА
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 100МА

4-х проводный с токовым задатчиком
200 Om, W100 = 1.4260

Каналы: 1 - аналоговый вход
1 - аналоговый вход

Тип U2TC

Имя: U2TC-A1-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары A1, 0-75 мВ

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TC-A2-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары A2, 0-75 мВ

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TC-A3-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары A3, 0-75 мВ

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TC-B-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары B, 0-19 мВ

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход
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2 - аналоговый вход

Имя: U2TC-E-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары E, +-75 мВ

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TC-J-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары J, +-75 мВ

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TC-K-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары K, +-75 мВ

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TC-L-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары L, +-75 мВ

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TC-N-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары N, +-75 мВ

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TC-S-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары S, 0-19 мВ

с контролем обрыва линии
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TC-T-М
Поддержка: TREI
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Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термопары T, +-75 мВ
с контролем обрыва линии

Каналы: 1 - аналоговый вход
2- аналоговый вход

Тип U2TR

Имя: U2TR-21-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 

градуировки 21, 250 Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-23-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 

градуировки 23, 100 Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-50М-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 50М

100 Om, W100 = 1.4280
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-50МА-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 50МА

100 Om, W100 = 1.4260
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-50P-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 50П

250 Om, W100 = 1.3910
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-50PА-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 50ПА

250 Om, W100 = 1.3850
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход
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Имя: U2TR-50PВ-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 50ПВ

125 Om, W100 = 1.3910
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-50PВA-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 50ПВA

125 Om, W100 = 1.3850
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-100М-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 100М

200 Om, W100 = 1.4280
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-100МА-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 100МА

200 Om, W100 = 1.4260
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-100N-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 100H, 250 Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-100P-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 100П

500 Om, W100 = 1.3910
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-100PА-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 100ПА

500 Om, W100 = 1.3850



ПЛАТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 145

 

Каналы: 1 - аналоговый вход
2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-100PB-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 100ПB

250 Om, W100 = 1.3910
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2TR-100PBA-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный ввод термосопротивления 100ПBA

250 Om, W100 = 1.3850
Каналы: 1 - аналоговый вход

2- аналоговый вход

Тип U2AR

Имя: U2AR-100Om-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод 100Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AR-200Om-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод 200Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Имя: U2AR-500Om-М
Поддержка: TREI
Описание: Двухканальный мультиплексированный аналоговый ввод 500Om
Каналы: 1 - аналоговый вход

2 - аналоговый вход

Консоль ввода/вывода

U920L

Описание
Реализует  обмен  данными  между  модулем  M953C  и  терминалом  M920L  в  полнодуплексном
режиме (Full Duplex) по отдельным дифференциальным линиям для приёма и передачи.

Каналы
1 Булевский вход (Буфер клавиатуры содержит код нажатой клавиши)
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2 Булевский вход (Происходит асинхронная передача данных терминалу)
3 Булевский вход (Терминал занят вводом с клавиатуры)
4 Булевский вход (Ввод с клавиатуры завершен)

Примечание:  Подробное  описание  работы  с  терминалом  M920L  представлено  в  документе
«Unimod Pro. Терминал M920L».

Коммутаторы

Тип U2SWD

Имя: U2SWD
Поддержка: TREI
Описание: Опторелейный коммутатор,

2 пары выходов на общ. шину
Каналы:     1 - булевский выход

1 - булевский выход

Тип U4SWS

Имя: U4SWS
Поддержка: TREI
Описание: Опторелейный коммутатор,

4 выхода на общ. шину
Каналы: 1 - булевский выход

2 - булевский выход
3 - булевский выход
4 - булевский выход

Тип U4SWSR

Имя: U4SWSR
Поддержка: TREI
Описание: Опторелейный коммутатор,

4 выхода на общ. шину, с резистором
Каналы: 1 - булевский выход

2 - булевский выход
3 - булевский выход
4 - булевский выход

Тип U2SWDR

Имя: U2SWDR
Поддержка: TREI
Описание: Опторелейный коммутатор,

2 пары выходов на общ. шину, с резистором
Каналы: 1 - булевский выход
2- булевский выход
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Тип USWD

Имя: USWD
Поддержка: TREI
Описание: Опторелейный коммутатор,

1 пара выходов в 1 пару
Каналы: 1 - булевский выход

Проксиметры

Тип MPRX

Имя: MPRX-24
Поддержка: TREI
Описание: Проксиметр-тахометр, 24В
Описание каналов:
     1                 Грубое значение периода по меткам на валу (мсек).
     2                 Усредненное значение периода вращения вала (мсек).
     3                 Грубое значение частоты вращения (об/мин).
     4                 Усредненное значение частоты вращения (об/мин).
     5                 Максимальное значение сигнала (В/мВ).
     6                 Минимальное значение сигнала (В/мВ).
     7                 Размах сигнала (В/мВ).
     8                 Регистры статуса и ошибок.

Единица измерения напряжения зависит от типа привязанной переменной:
     вещественная         вольты
     целая                      милливольты

Младшие 16 разрядов 8-го канала содержат регистр состояния PRX-а, старшие - регистр ошибок.

Дополнительная информация по мезонину:
     TREI-5B-XX-ISaGRAF-UM v2.5.doc, стр 53.
     Кодировка мезонинов и юнитов.xls, закладка 2.

Примечание:  Для  повышения  качества  usability,  если  такое  возможно,  при  создании  "нулевого"
приложения  следует  привязывать  вещественные  переменные  к  первым  7-ми  каналам  и  одну
целую к последнему 8-му каналу.

Каналы ШИМ

Тип U4DO-G

Имя: U4DO-G
Поддержка: TREI
Описание: 4 канала ШИМ

Для каждого из каналов задается период и длительность выходных импульсов. 
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Также  для  каждого  из  каналов  можно  установить  запрет  записи  значения  периода  и
длительности  в  канал.  Текущие  значения  периода  и  длительности  пишутся  в  канал  в  каждом
цикле, если не установлен флаг “Запрет записи”

Период  и  длительность  выходных  импульсов  задаются  в  миллисекундах.  Минимальное
значение – 2 мс. Максимальное – 131070 мс.

Если  длительность  не  равна  0  а  период  равен  0  то  выдается  одиночный  импульс  при
однократной записи. Причем  если  предыдущий одиночный импульс еще не кончился,  а в канал
производится  новая  запись,  то  канал  «забывает»  про  старое   задание  и  начинает  сразу
отрабатывать  новый  импульс.  Пример  приложения  для  генерации  одиночных  импульсов  в
прикрепленном файле «m932CG_one_pulse.uaf».

Если  длительность  не  равна  0  и  период  меньше  или  равен  длительности  выдается
«бесконечный» импульс до новой записи значений в канал.

Если длительность равна 0 импульсы не выдаются независимо от значения периода.

Описание каналов:
     1     Период импульсов в канале ШИМ 0 (мсек).
     2     Длительность импульсов в канале ШИМ 0 (мсек).

1 Период импульсов в канале ШИМ 1 (мсек).
2 Длительность импульсов в канале ШИМ 1 (мсек).    
3 Период импульсов в канале ШИМ 2 (мсек)   
4 Длительность импульсов в канале ШИМ 2 (мсек)
5 Период импульсов в канале ШИМ 3 (мсек)
6 Флаги запрета записи для каждого из каналов(битовая маска): 

0бит – запрет записи для 0 канала
1бит – запрет записи для 1 канала
2бит – запрет записи для 2 канала
3бит – запрет записи для 3 канала
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