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Модернизация схем управления импульсными предохранительными клапанами 
систем противоаварийных защит котлоагрегатов

С.Л. Рогов (ООО «ТРЭИ ГМБХ»),
Е.В. Позняк (Усть-Илимская ТЭЦ)

Представлена структурная схема и функциональные особенности микропроцессорных модулей CUV DC с импульсной 
регулировкой и управлением электромагнитными клапанами. Показаны преимущества от использования  модулей CUV 
DC при модернизации системы противоаварийной защиты котлоагрегатов Усть-Илимской ТЭЦ.

Ключевые слова: микропроцессорный модуль, котлоагрегат, электромагнитный клапан, система противоаварийной 
защиты.

Стабильная безаварийная работа котлоагрегатов 
(к/а) является энергетической основой процесса вы-
работки тепловой и электрической энергии тепловых 
электростанций. Задача защиты к/а от  разрушения 
избыточным давлением возложена на систему проти-
воаварийных защит (ПАЗ). Основным исполнитель-
ным элементом ПАЗ по  превышению давления слу-
жит импульсный предохранительный клапан (ИПК).

Требования по  выбору ИПК, организации экс-
плуатации, расчета его параметров и  выбору схемы 
управления изложены в  РД 153-34.1-26.304-98 «Ин-
струкция по эксплуатации, порядку и срокам провер-
ки предохранительных устройств котлов теплоэлек-
тростанций». Рекомендованная в  данном документе 
схема управления приводными соленоидами ИПК 
реализовывалась в разных вариантах на большинстве 

ТЭЦ и ГРЭС и эксплуатируется по настоящее время.
Основные недостатки данной схемы.
1. Большие коммутационные токи, приводящие 

к  возникновению коммутационной электрической 
дуги и быстрому износу механических контактов реле.

2. Наличие в схеме балластных резисторов для обе-
спечения тока удержания клапана в закрытом состо-
янии, тепловыделение на которых достигает десятков 
ватт потребления энергии из цепи оперативного тока.

3. Большое число коммутационной аппаратуры 
низкой надежности, требующей периодического об-
служивания.

4. Отсутствие схем контроля безобрывности соле-
ноида.

5. Отсутствие защиты от короткого замыкания в схе-
ме управления и межвиткового замыкания соленоидов.

Рис. 1. Схема управления ИПК с применением модуля CUV DC
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6. Большие габаритные размеры электротехниче-
ского шкафа, в  котором смонтирована схема управ-
ления ИПК.

7. Наличие затрат, связанных с  необходимостью 
проведения текущих и капитальных ремонтов схемы 
управления.

Вышеперечисленные недостатки существующей 
схемы управления ИПК побудили специалистов цеха 
тепловой автоматики и  измерений (ЦТАИ) Усть-
Илимской ТЭЦ заняться совершенствованием схемы 
управления. Поставленная задача была решена со-
вместно с  разработчиками контроллеров TREI, спе-
циалистами ООО «ТРЭИ ГМБХ» (г. Пенза).

Для управления ИПК был разработан микропроцес-
сорный модуль CUV DC с  импульсной регулировкой 

и управлением электромагнитными клапанами (рис. 1).
Сигналы управления OPEN/CLOSE могут быть 

инициированы как от  современных систем ПАЗ 
АСУТП к/а, так и от существующих щитовых систем 
автоматики с применением релейных схем и электро-
контактных манометров (ЭКМ).

Принцип работы широтно-импульсной модуля-
ции тока управления соленоидов в  различных режи-
мах показан на рис. 2, где режим OPEN – открытие 
ИПК, CLOSE – закрытие ИПК, HOLD – удержание 
ИПК в закрытом состоянии.

В режиме HOLD в  закрывающей обмотке клапа-
на поддерживается ток, меньший, чем требуется для 
закрытия клапана. Величина тока обеспечивается 
импульсным характером сигнала на  выходе. Частота 

импульсов в режиме HOLD – постоянна, дли-
тельность задается с помощью переключателя 
SET и  регулирует средний ток, протекающий 
в обмотке в режиме HOLD.

Переключатель SET имеет две трехбитные 
секции Time и Coeff.

Секция Time управляет длительностью 
непрерывного сигнала на выходе Out CLOSE, 
в этом режиме соленоид ИПК находится под 
номинальным током управления. Секция 
Coeff устанавливает коэффициент снижения 
номинального тока на выходе OUT Close в ре-
жиме HOLD для обеспечения тока удержания.

Оба параметра задаются в двоичном виде: 
время в  секундах, коэффициент снижения 
тока в десятках процентов.

Для секции Time состояние “000” яв-
ляется особым. В  любом другом состоянии 

Рис. 2. Временная диаграмма режимов работы CUV DC

Рис. 3. Внешний вид старой, релейной и электронной с CUV-DC 
схем управления тремя ИПК к/а
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время до  перехода в  режим HOLD 
отсчитывается от  переднего фрон-
та сигнала на  входе  IN Close. При 
установке Time = 000 нулевое время 

“отсчитывается” от  заднего фронта 
входного сигнала. То  есть переход 
в режим HOLD происходит сразу по-
сле снятия сигнала на  входе. Таким 
образом, время непрерывного сиг-
нала на выходе Out CLOSE не равно 
нулю, а определяется длительностью 
входного сигнала.

Выходы устройства имеют защиту 
от  короткого замыкания и  контроль 
безобрывности катушек соленоидов. 
В  случае неисправности (короткое за-
мыкание любого из  выходов, обрыв 
на  выходе OUT Open, неисправность 
управляющей логики, отсутствие на-
пряжения питания) устройство сооб-
щает о  наличии неисправности размыканием группы 
нормально замкнутых контактов реле.

На рис. 3 представлен внешний вид типовой схемы 
управления тремя ИПК для к/а, собранной на старой 
релейной схеме и внешний вид схемы управления тремя 
ИПК для к/а № 3 с применением CUV-DC. Электротех-
нический шкаф управления ИПК для к/а № 3 демонти-
рован, вся схема управления разместилась на свободном 
месте DIN- рейки в шкафу ПАЗ АСУТП к/а № 3.

В настоящее время ООО «ТРЭИ ГМБХ» выпуска-
ет устройства управления ИПК в двух вариантах:

– CUV-DC1  для ИПК с  одним соленоидом 
включения;

– CUV-DC2  для ИПК с  раздель-
ными соленоидами включения и вы-
ключения (рис. 4).

Выводы 
Применение современных микро-

процессорных устройств управления 
ИПК позволило:

• повысить надежность систем 
ПАЗ за  счет исключения электро-
механических элементов из  схемы 
управления ИПК;

• реализовать ранее не  использу-
емые параметры схем управления: 
диагностику обрыва цепей солено-
ида и  короткого замыкания цепей 
управления и  витков катушки соле-
ноида;

• полностью исключить тепловы-
деление схемы управления за  счет 

широтно-импульсной модуляции режима удержания 
ИПК, снизить энергопотребление схемы управления 
ИПК;

• исключить из  регламента работ по  обслужи-
ванию ПАЗ процедуры регулировки и  чистки кон-
тактов реле;

• исключить затраты на проведение текущих и ка-
питальных ремонтов схемы управления ИПК.

Применение модуля CUV DC позволяет произ-
водить модернизацию схем управления ИПК в  не-
зависимости от  схемы реализации системы ПАЗ 
и в комплексе с АСУТП к/а, реализованной на любых 
технических средствах.

Рис. 4. Внешний вид устройства 
CUV-DC2
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